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2320 Schwechat

Katastralgemeinde: 05220 Schwechat
Einlagezahl: 329
Grundstücksnummer: .979
GWR Nummer:

HALLENBAD_SCHWECHAT

Planunterlagen
Datum: 16.01.1976
Nummer: 53/-36,-37,-38,-39,-40,-42,-43,-44,-45,

Plankenwehrstraße 13

Verfasser der Unterlagen

2000 Stockerau

T
F

Dipl.-Ing. Dr.techn. Roland MÜLLER

E
MEduard-Röschstr.  8/A

+43 2266 65169
+43 1 2266 65169
+43 650 9000 999
office@bauphysik-online.at

ZT-Büro für Bauphysik  _ Bearbeiter: DI Hanic, DI Kukucka

ErstellerIn Nummer: (keine)

PlanerIn

1190 Wien-Döbling

T
F

Mag. L. HUBER

E
MHackhofergasse 5

AuftraggeberIn

2320 Schwechat

T
FAbteilung 10 - Bauwesen und Infrastruktur

DI Christian  STEGER
E
M

Rathausplatz  9

+43 1 701 08 / 222
+43 1 701 08 / 200
+43 664 856 18 62
c.steger@schwechat.gv.at

Stadtgemeinde Schwechat

EigentümerIn

2320 Schwechat

T
FAbteilung 10 - Bauwesen und Infrastruktur

DI   Christian STEGER
E
M

Rathausplatz  9

+43 1 701 08 / 222
+43 1 701 08 / 200
+43 664 856 18 62
c.steger@schwechat.gv.at

Stadtgemeinde Schwechat

Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile
Fenster

ON B 8110-6-1:2019-01-15
EN ISO 10077-1:2018-02-01

Unkonditionierte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15
Erdberührte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15
Wärmebrücken pauschal, ON B 8110-6-1:2019-01-15, Formel (11)
Verschattungsfaktoren detailliert, ON B 8110-6-1:2019-01-15

Heiztechnik
Raumlufttechnik
Beleuchtung

ON H 5056-1:2019-01-15
ON H 5057-1:2019-01-15
ON H 5059-1:2019-01-15

Kühltechnik ON H 5058-1:2019-01-15

Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2019, es werden die Berechnungsnormen
Stand 2019 verwendet, die Anforderungen entsprechen den Höchstwerten der Richtlinie 6,
04-2019
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Zum Projekt: 20200807 _ BESTANDSENERGIEAUSWEIS

BAUTECHNIK
Grundlage: Bestandsenergieausweis vom 20.11.2009 mit Default-Werten (NÖ_ab 1976)

HAUSTECHNIK
Aktualisierung und Erweiterung der Haustechnikangaben gemäß OIB 2015
auf der Grundlage der Begehung vom 27.07.2020

ArchiPHYSIK 17.0.58 - lizenziert für Dr. Roland Müller - Büro für Bauphysik 07.08.2020BPH_1



5

HALLENBAD_SCHWECHAT - SCHWIMMHALLE
Verbesserungsmaßnahmen

Verbesserungsmaßnahme 1

DÄCHER (D01, D02):

_ 24 cm MW-WL_033
(ISOVER Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz o.Glw.)

--> Reduktion Heizwärmebedarf um ca. 11 kWh/(m²*Jahr)
--> HWB = ca. 71 kWh/(m²*Jahr) _ Energieeffizienzklasse C

Verbesserungsmaßnahme 2

FENSTER, TÜR UND AUSSENWAND (AW1):

_Tausch der Fenster und Türen gegen neue mit:
Ug = 0,55 W/(m²*K), g = 0,5; Uf = 1,6 W/(m²*K), psi = 0,033 W/(m*K)

_Wärmedämmverbundsystem mit zusätzlichen 18 cm EPS-F_032
(EPS-F_032_Austrotherm Fassadendämmplatte o.Glw.)

--> Reduktion Heizwärmebedarf um ca. 24 kWh/(m²*Jahr)
--> HWB = ca. 47 kWh/(m²*Jahr) _ Energieeffizienzklasse B
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2.300,51Le
24,24Lu

713,38Lg

3.341,96LT
1.638,02LV

0,630Um

W/K
W/K

W/m²K

303,81

SCHWIMMHALLE

... gegen Außen

... über Unbeheizt

... über das Erdreich

... Leitwertzuschlag für linienformige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

Bauteile gegen Außenluft
... gegen Außen, über Unbeheizt und das Erdreich

m² W/m²K f W/Kf FH

Nord-Ost
AF AF06_(170/220)_WA08_NO_V(0/80/0)_1x_EG 3,74 2,170 1,0 8,12
AF AF08_(350/210)_WA10_NO_U_1x_EG 7,35 2,220 1,0 16,32
AF AF08_(600/210)_WA10_NO_U_1x_EG 12,60 2,190 1,0 27,59
AF AF11_(160/80)_WA03_NO_V(0/80/0)_1x_UG 1,28 3,000 1,0 3,84
AF AF11_(300/80)_WA03_NO_V(0/50/0)_1x_UG 2,40 2,930 1,0 7,03
AF AF11_(300/80)_WA03_NO_V(0/80/0)_1x_UG 2,40 2,930 1,0 7,03
AF AF11_(300/80)_WA03_NO_V(10/80/0)_1x_UG 2,40 2,930 1,0 7,03
AF AF12_(300/200)_WA06_NO_V(0/50/0)_1x_EG 6,00 2,520 1,0 15,12
AF AF12_(300/200)_WA06_NO_V(0/70/0)_1x_EG 6,00 2,520 1,0 15,12
AF AF12_(300/200)_WA06_NO_V(0/80/0)_1x_EG 6,00 2,520 1,0 15,12
AT AT06_(100/280)_WA10_NO_V(0/80/0)_1x_EG 2,80 2,140 1,0 5,99
AT AT11_(100/200)_WA03_NO_V(0/40/0)_1x_UG 2,00 2,930 1,0 5,86
AT AT14_(90/200)_WA01_NO_V(0/35/0)_1x_EG 1,80 2,130 1,0 3,83
AW03 AUSSENDWAND_SOCKELBEREICH_NO_EG 10,91 0,600 1,0 6,55
AW06 AUSSENDWAND_ZWISCHEN_FENSTER_NO_EG4,77 0,600 1,0 2,86
AW07 AUSSENDWAND_NO_EG 8,32 0,600 1,0 5,00
AW08 AUSSENDWAND_TECHNIK_NO 21,37 0,500 1,0 10,69
AW09 AUSSENDWAND_TECHNIK_NO 10,53 0,500 1,0 5,27
AW10 AUSSENDWAND_BAR_NO 16,45 0,500 1,0 8,23
AW01 AUSSENWAND_NO_EG 26,69 0,600 1,0 16,01

155,81 192,61

Süd-Ost
AF AF01_(240/200)_WA06_SO_U_1x_EG 4,80 2,410 1,0 11,57
AF AF04_(95/50)_WA08_SO_V(10/30/0)_10x_EG 4,80 3,200 1,0 15,36
AF AF06_(215/160)_WA10_SO_U_3x_EG 10,32 2,160 1,0 22,29
AF AF09_(680/470)_WA14_SO_U_2x_EG 63,92 2,650 1,0 169,39
AF AF11_(300/80)_WA03_SO_U_1x_UG 2,40 2,930 1,0 7,03
AF AF11_(320/80)_WA03_SO_U_7x_UG 17,92 2,930 1,0 52,51
AF AF12_(300/200)_WA06_SO_U_1x_EG 6,00 2,520 1,0 15,12
AF AF12_(320/200)_WA06_SO_U_4x_EG 25,60 2,520 1,0 64,51
AT AT06_(80/225)_WA10_SO_U_1x_EG 1,80 2,120 1,0 3,82
AT AT15_(325/125)_WA03_SO_U_1x_UG 4,06 5,800 1,0 23,55
AW03 AUSSENDWAND_SOCKELBEREICH_SO_EG 83,21 0,600 1,0 49,93
AW06 AUSSENDWAND_ZWISCHEN_FENSTER_SO_EG12,39 0,600 1,0 7,43
AW07 AUSSENDWAND_SO_EG 9,42 0,600 1,0 5,65
AW08 AUSSENDWAND_TECHNIK_SO 42,63 0,500 1,0 21,32
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Süd-Ost
AW09 AUSSENDWAND_TECHNIK_SO 19,89 0,500 1,0 9,95
AW10 AUSSENDWAND_BAR_SO 34,68 0,500 1,0 17,34
AW14 AUSSENDWAND_HALLENBAD_SO_EG 8,16 0,600 1,0 4,90
AW01 AUSSENWAND_SO_EG 190,04 0,600 1,0 114,02
AW04 AUSSENWAND_ERDBERÜHRT_UG 211,47 0,600 0,6 76,13

753,51 691,82

Süd-West
AF AF09_(680/470)_WA01_SW_U(10/0/0)_1x_EG 31,96 2,650 1,0 84,69
AF AF11_(320/80)_WA03_SW_V(30/15/0)_1x_UG 2,56 2,930 1,0 7,50
AF AF11_(320/80)_WA03_SW_V(30/30/0)_1x_UG 2,56 2,930 1,0 7,50
AW03 AUSSENDWAND_SOCKELBEREICH_SW_EG 24,28 0,600 1,0 14,57
AW06 AUSSENDWAND_ZWISCHEN_FENSTER_SW_EG0,05 0,600 1,0 0,03
AW07 AUSSENDWAND_SW_EG 3,15 0,600 1,0 1,89
AW08 AUSSENDWAND_TECHNIK_SW 4,03 0,500 1,0 2,02
AW09 AUSSENDWAND_TECHNIK_SW 1,69 0,500 1,0 0,85
AW10 AUSSENDWAND_BAR_SW 5,70 0,500 1,0 2,85
AW01 AUSSENDWAND_SW_EG 114,28 0,600 1,0 68,57
AW05 AUSSENWAND_ERDBERÜHRT_UG 30,40 0,600 0,6 10,94

220,66 201,41

Nord-West
AF AF01_(300/80)_WA06_NW_V(0/60/0)_1x_EG 2,40 2,390 1,0 5,74
AF AF01_(300/80)_WA06_NW_V(0/75/0)_1x_EG 2,40 2,390 1,0 5,74
AF AF02_(120/220)_WA08_NW_V(0/30/0)_1x_EG 2,64 1,680 1,0 4,44
AF AF02_(120/220)_WA08_NW_V(0/55/0)_1x_EG 2,64 1,680 1,0 4,44
AF AF03_(112/140)_WA08_NW_U_1x_EG 1,57 5,910 1,0 9,28
AF AF04_(50/100)_WA08_NW_U_2x_EG 1,00 3,200 1,0 3,20
AF AF06_(110/70)_WA08_NW_U_4x_EG 3,08 2,220 1,0 6,84
AF AF06_(120/70)_WA08_NW_V(0/30/0)_1x_EG 0,84 2,210 1,0 1,86
AF AF06_(120/70)_WA08_NW_V(0/55/0)_1x_EG 0,84 2,210 1,0 1,86
AF AF06_(215/160)_WA10_NW_U_1x_EG 3,44 2,160 1,0 7,43
AF AF06_(215/160)_WA10_NW_V(0/10/0)_1x_EG 3,44 2,160 1,0 7,43
AF AF07_(215/160)_WA10_NW_V(0/35/0)_1x_EG 3,44 1,490 1,0 5,13
AF AF09_(550/470)_WA01_NW_V(0/10/0)_1x_EG 25,85 2,660 1,0 68,76
AF AF09_(664/120)_WA01_NW_V(0/25/0)_1x_EG 7,97 2,690 1,0 21,44
AF AF09_(665/470)_WA01_NW_V(0/20/0)_1x_EG 31,26 2,650 1,0 82,84
AF AF09_(665/470)_WA01_NW_V(0/30/0)_1x_EG 31,26 2,650 1,0 82,84
AF AF09_(670/470)_WA01_NW_V(0/10/0)_1x_EG 31,49 2,650 1,0 83,45
AF AF10_(332/350)_WA01_NW_V(0/25/)_2x_EG 23,24 2,790 1,0 64,84
AF AF11_(230/80)_WA03_NW_V(35/45/0)_1x_UG 1,84 2,950 1,0 5,43
AF AF11_(320/80)_WA03_NW_V(0/25/0)_1x_UG 2,56 2,930 1,0 7,50
AF AF11_(320/80)_WA03_NW_V(0/45/0)_1x_UG 2,56 2,930 1,0 7,50
AF AF11_(320/80)_WA03_NW_V(0/50/0)_1x_UG 2,56 2,930 1,0 7,50
AF AF12_(320/200)_WA06_NW_U_2x_EG 12,80 2,520 1,0 32,26
AF AF14_(185/100)_WA06_NW_U_1x_EG 1,85 1,990 1,0 3,68
AF AF15_(185/170)_WA06_NW_U_1x_EG 3,15 2,740 1,0 8,63
AF AF15_(185/270)_WA06_NW_V(0/0/70)_1x_EG 5,00 2,770 1,0 13,85
AT AT05_(70/200)_WA08_NW_U_1x_EG 1,40 5,800 1,0 8,12
AT AT06_(90/290)_WA08_NW_U_1x_EG 2,61 2,140 1,0 5,59
AT AT06_(90/290)_WA08_NW_V(0/45/0)_1x_EG 2,61 2,140 1,0 5,59
AT AT11_(90/285)_WA03_NW_V(35/45/0)_1x_UG 2,57 2,920 1,0 7,50
AW03 AUSSENDWAND_SOCKELBEREICH_NW_EG 30,02 0,600 1,0 18,01
AW06 AUSSENDWAND_ZWISCHEN_FENSTER_NW_EG6,22 0,600 1,0 3,73
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Nord-West
AW07 AUSSENDWAND_NW_EG 9,56 0,600 1,0 5,74
AW08 AUSSENDWAND_TECHNIK_NW 30,81 0,500 1,0 15,41
AW09 AUSSENDWAND_TECHNIK_NW 19,89 0,500 1,0 9,95
AW10 AUSSENDWAND_BAR_NW 36,48 0,500 1,0 18,24
AW01 AUSSENWAND_NW_EG 58,69 0,600 1,0 35,21
AW02 AUSSENWAND_ERDBERÜHRT_UG 370,93 0,600 0,6 133,53
AF AF15_(104/300)_WA06_NW_V(0/50/70)_1x_EG 3,12 2,790 0,7 6,09
AF AF15_(50/300)_WA06_NW_V(0/50/70)_1x_EG 1,50 3,460 0,7 3,63
AT AT01_(260/300)_WA03_NW_V(0/30/70)_1x_EG 7,80 2,660 0,7 14,52

795,33 844,77

Horizontal
D01 DACH_ÜBER_GARDEROBE_EG_BESTAND 554,24 0,350 1,0 193,98
D02 DACH_ÜBER_HALLE_EG_BESTAND 956,65 0,350 1,0 334,83
D03 DACH_ÜBER_TECHNIK_BESTAND 95,64 0,250 1,0 23,91
D04 DACH_ÜBER_BAR_BESTAND 131,18 0,250 1,0 32,80
D05 DACH_ÜBER_UG_EINGANGSBEREICH 3,22 0,250 1,0 0,81
AF AF13_(90/90)_D04 10,92 2,610 1,0 28,50
FB07 FUSSBODEN_ÜBER_KELLER 142,10 0,700 0,7 69,63
FB01 FUSSBODEN_GARDEROBE_UG_ERDBERÜHRT575,96 0,560 0,5 161,27
FB02 FUSSBODEN_TAUCHBECKEN_UG_ERDBERÜHRT45,10 0,560 0,5 12,63
FB03 FUSSBODEN_GANG_UG_ERDBERÜHRT 357,04 0,560 0,5 99,97
FB04 FUSSBODEN_SCHWIMMERBECKEN_ERDBERÜHRT351,54 0,560 0,5 98,43
FB05 FUSSBODEN_NICHTSCHWIMMERBECKEN_ERDB.62,06 0,560 0,5 17,38
FB06 FUSSBODEN_TECHNIK_ERDBERÜHRT 95,64 0,700 0,5 33,47

3.381,29 1.107,61

5.306,60Summe

... Leitwertzuschlag für linienformige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

W/K303,81Wärmebrücken pauschal

1.331,88VL = m³

294,34 W/K

... über Lüftung

Fensterlüftung (640,33 von 3.140,33 m²)

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen
nL = 1,30 1/hHygienisch erforderliche Luftwechselrate

nL,NL = 1,50 1/hLuftwechselrate Nachtlüftung

Monate
n L,m,h
n L,m,c

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650
0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650

keine Nachtlüftung
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VL =
1,30

keine Wärmerückgewinnung, keine Nachtlüftung, Bypasssystem vorhanden

1/h
m³

ohne Erdwärmetauscher

W/KRLT_MECH. LÜFTUNG (2.500,00 von 3.140,33 m²)

Lüftungsvolumen
Luftwechselrate RLT

5.200,00

1.343,68

n L,hyg =
n50 = 3,00 1/hLuftwechsel bei Luftdichtigkeitsprüfung

0,11nx = 1/hzusätzliche Luftwechselrate
eta Vges,h = 0,00 %Wärmebereitstellungsgrad (Heizen)
eta Vges,c = 0,00 %Wärmebereitstellungsgrad (Kühlen)

Monate Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
t Nutz[h] 372 336 372 360 372 360 372 372 360 372 360 372
n L LE,h
n L LE,c

0,758 0,758 0,758 0,758 0,758 0,758 0,758 0,758 0,758 0,758 0,758 0,758
1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 1,2581,258
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mittelschwere BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

SCHWIMMHALLE

Sportstätten
Interne Wärmegewinne

3,90qi,c,n = W/m2Wärmegewinne Kühlfall

3,90qi,h,n = W/m2Wärmegewinne Heizfall

Solare Wärmegewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

Nord-Ost
AF AF06_(170/220)_WA08_NO_V(0/80/0)_1x_EG 0,32 2,80 0,650 0,55 0,511

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 80°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,34
AF AF08_(350/210)_WA10_NO_U_1x_EG 1,00 6,08 0,650 3,48 3,481

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 1,00
AF AF08_(600/210)_WA10_NO_U_1x_EG 1,00 10,83 0,650 6,20 6,201

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 1,00
AF AF11_(160/80)_WA03_NO_V(0/80/0)_1x_UG 0,32 0,84 0,700 0,17 0,161

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 80°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,34
AF AF11_(300/80)_WA03_NO_V(0/50/0)_1x_UG 0,71 1,68 0,700 0,73 0,731

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 50°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,71
AF AF11_(300/80)_WA03_NO_V(0/80/0)_1x_UG 0,32 1,68 0,700 0,35 0,331

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 80°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,34
AF AF11_(300/80)_WA03_NO_V(10/80/0)_1x_UG 0,27 1,68 0,700 0,31 0,281

Verschattung: Horizont 10°, Seitlich 80°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,30
AF AF12_(300/200)_WA06_NO_V(0/50/0)_1x_EG 0,71 4,86 0,700 2,13 2,131

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 50°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,71
AF AF12_(300/200)_WA06_NO_V(0/70/0)_1x_EG 0,47 4,86 0,700 1,42 1,431

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 70°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,47
AF AF12_(300/200)_WA06_NO_V(0/80/0)_1x_EG 0,32 4,86 0,700 1,03 0,961

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 80°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,34
AT AT06_(100/280)_WA10_NO_V(0/80/0)_1x_EG 0,32 1,28 0,650 0,25 0,231

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 80°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,34
AT AT11_(100/200)_WA03_NO_V(0/40/0)_1x_UG 0,79 1,36 0,700 0,68 0,661

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 40°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,81
AT AT14_(90/200)_WA01_NO_V(0/35/0)_1x_EG 0,81 1,08 0,650 0,52 0,501

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 35°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,85
43,89 17,89 17,6613

Süd-Ost
AF AF01_(240/200)_WA06_SO_U_1x_EG 1,00 3,78 0,700 2,33 2,331

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 1,00
AF AF04_(95/50)_WA08_SO_V(10/30/0)_10x_EG 0,77 4,80 0,500 1,54 1,6310

Verschattung: Horizont 10°, Seitlich 30°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,73
AF AF06_(215/160)_WA10_SO_U_3x_EG 1,00 7,77 0,650 4,45 4,453

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 1,00
AF AF09_(680/470)_WA14_SO_U_2x_EG 1,00 54,60 0,700 33,71 33,712

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 1,00
AF AF11_(300/80)_WA03_SO_U_1x_UG 1,00 1,68 0,700 1,03 1,031

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 1,00
AF AF11_(320/80)_WA03_SO_U_7x_UG 1,00 12,60 0,700 7,77 7,777

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 1,00
AF AF12_(300/200)_WA06_SO_U_1x_EG 1,00 4,86 0,700 3,00 3,001

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 1,00

ArchiPHYSIK 17.0.58 - lizenziert für Dr. Roland Müller - Büro für Bauphysik 07.08.2020BPH_1



HALLENBAD_SCHWECHAT - SCHWIMMHALLE
Gewinne

11

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

AF AF12_(320/200)_WA06_SO_U_4x_EG 1,00 20,88 0,700 12,89 12,894
Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 1,00

AT AT06_(80/225)_WA10_SO_U_1x_EG 1,00 0,81 0,650 0,46 0,461
Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 1,00

AT AT15_(325/125)_WA03_SO_U_1x_UG 1,00 0,00 0,000 0,00 0,001
Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 1,00

111,78 67,22 67,3131
Süd-West
AF AF09_(680/470)_WA01_SW_U(10/0/0)_1x_EG 0,88 27,30 0,700 15,42 14,831

Verschattung: Horizont 10°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,91
AF AF11_(320/80)_WA03_SW_V(30/15/0)_1x_UG 0,57 1,80 0,700 0,77 0,631

Verschattung: Horizont 30°, Seitlich 15°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,69
AF AF11_(320/80)_WA03_SW_V(30/30/0)_1x_UG 0,53 1,80 0,700 0,66 0,591

Verschattung: Horizont 30°, Seitlich 30°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,60
30,90 16,86 16,053

Nord-West
AF AF01_(300/80)_WA06_NW_V(0/60/0)_1x_EG 0,63 1,68 0,700 0,62 0,651

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 60°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,60
AF AF01_(300/80)_WA06_NW_V(0/75/0)_1x_EG 0,39 1,68 0,700 0,42 0,411

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 75°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,41
AF AF02_(120/220)_WA08_NW_V(0/30/0)_1x_EG 0,84 2,00 0,000 0,00 0,001

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 30°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,88
AF AF02_(120/220)_WA08_NW_V(0/55/0)_1x_EG 0,67 2,00 0,000 0,00 0,001

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 55°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,65
AF AF03_(112/140)_WA08_NW_U_1x_EG 1,00 1,32 0,400 0,46 0,461

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 1,00
AF AF04_(50/100)_WA08_NW_U_2x_EG 1,00 1,00 0,500 0,44 0,442

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 1,00
AF AF06_(110/70)_WA08_NW_U_4x_EG 1,00 1,80 0,650 1,03 1,034

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 1,00
AF AF06_(120/70)_WA08_NW_V(0/30/0)_1x_EG 0,84 0,50 0,650 0,25 0,241

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 30°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,88
AF AF06_(120/70)_WA08_NW_V(0/55/0)_1x_EG 0,67 0,50 0,650 0,18 0,191

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 55°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,65
AF AF06_(215/160)_WA10_NW_U_1x_EG 1,00 2,59 0,650 1,48 1,481

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 1,00
AF AF06_(215/160)_WA10_NW_V(0/10/0)_1x_EG 0,95 2,59 0,650 1,45 1,411

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 10°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,97
AF AF07_(215/160)_WA10_NW_V(0/35/0)_1x_EG 0,81 2,59 0,550 1,06 1,021

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 35°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,85
AF AF09_(550/470)_WA01_NW_V(0/10/0)_1x_EG 0,95 21,84 0,700 13,18 12,801

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 10°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,97
AF AF09_(664/120)_WA01_NW_V(0/25/0)_1x_EG 0,87 6,34 0,700 3,60 3,411

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 25°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,92
AF AF09_(665/470)_WA01_NW_V(0/20/0)_1x_EG 0,90 26,67 0,700 15,72 14,821

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 20°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,95
AF AF09_(665/470)_WA01_NW_V(0/30/0)_1x_EG 0,84 26,67 0,700 14,57 13,911

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 30°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,88
AF AF09_(670/470)_WA01_NW_V(0/10/0)_1x_EG 0,95 26,88 0,700 16,22 15,761

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 10°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,97
AF AF10_(332/350)_WA01_NW_V(0/25/)_2x_EG 0,87 18,72 0,700 10,63 10,082

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 25°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,92
AF AF11_(230/80)_WA03_NW_V(35/45/0)_1x_UG 0,43 1,26 0,700 0,37 0,341

Verschattung: Horizont 35°, Seitlich 45°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,48
AF AF11_(320/80)_WA03_NW_V(0/25/0)_1x_UG 0,87 1,80 0,700 1,02 0,961

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 25°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,92
AF AF11_(320/80)_WA03_NW_V(0/45/0)_1x_UG 0,75 1,80 0,700 0,84 0,831

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 45°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,76
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Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

AF AF11_(320/80)_WA03_NW_V(0/50/0)_1x_UG 0,71 1,80 0,700 0,78 0,791
Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 50°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,71

AF AF12_(320/200)_WA06_NW_U_2x_EG 1,00 10,44 0,700 6,44 6,442
Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 1,00

AF AF14_(185/100)_WA06_NW_U_1x_EG 1,00 1,32 0,000 0,00 0,001
Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 1,00

AF AF15_(185/170)_WA06_NW_U_1x_EG 1,00 2,47 0,700 1,53 1,531
Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 1,00

AF AF15_(185/270)_WA06_NW_V(0/0/70)_1x_EG 0,45 3,87 0,700 1,47 1,071
Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 70°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,61

AT AT05_(70/200)_WA08_NW_U_1x_EG 1,00 0,00 0,000 0,00 0,001
Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 1,00

AT AT06_(90/290)_WA08_NW_U_1x_EG 1,00 1,12 0,650 0,64 0,641
Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 1,00

AT AT06_(90/290)_WA08_NW_V(0/45/0)_1x_EG 0,75 1,12 0,650 0,48 0,481
Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 45°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,76

AT AT11_(90/285)_WA03_NW_V(35/45/0)_1x_UG 0,43 1,78 0,700 0,53 0,481
Verschattung: Horizont 35°, Seitlich 45°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,48

AF AF15_(104/300)_WA06_NW_V(0/50/70)_1x_EG 0,32 2,35 0,700 0,63 0,461
Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 50°, Überhang 70°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,43

AF AF15_(50/300)_WA06_NW_V(0/50/70)_1x_EG 0,32 0,56 0,700 0,15 0,111
Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 50°, Überhang 70°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,43

AT AT01_(260/300)_WA03_NW_V(0/30/70)_1x_EG 0,38 6,48 0,700 2,18 1,521
Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 30°, Überhang 70°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,54

185,59 98,51 93,8839
Horizontal
AF AF13_(90/90)_D04 1,00 7,64 0,400 2,69 2,696

Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 1,00
7,64 2,69 2,696

Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON

Nord-Ost
AW03 AUSSENDWAND_SOCKELBEREICH_NO_EG 0,70 10,91graue Oberfläche 0,82
AW06 AUSSENDWAND_ZWISCHEN_FENSTER_NO_EG 0,70 4,77graue Oberfläche 0,82
AW07 AUSSENDWAND_NO_EG 0,70 8,32graue Oberfläche 0,82
AW08 AUSSENDWAND_TECHNIK_NO 0,70 21,37graue Oberfläche 0,82
AW09 AUSSENDWAND_TECHNIK_NO 0,70 10,53graue Oberfläche 0,82
AW10 AUSSENDWAND_BAR_NO 0,70 16,45graue Oberfläche 0,82
AW01 AUSSENWAND_NO_EG 0,70 26,69graue Oberfläche 0,82

99,04
Süd-Ost
AW03 AUSSENDWAND_SOCKELBEREICH_SO_EG 0,70 83,21graue Oberfläche 1,14
AW06 AUSSENDWAND_ZWISCHEN_FENSTER_SO_EG 0,70 12,39graue Oberfläche 1,14
AW07 AUSSENDWAND_SO_EG 0,70 9,42graue Oberfläche 1,14
AW08 AUSSENDWAND_TECHNIK_SO 0,70 42,63graue Oberfläche 1,14
AW09 AUSSENDWAND_TECHNIK_SO 0,70 19,89graue Oberfläche 1,14
AW10 AUSSENDWAND_BAR_SO 0,70 34,68graue Oberfläche 1,14
AW14 AUSSENDWAND_HALLENBAD_SO_EG 0,70 8,16graue Oberfläche 1,14
AW01 AUSSENWAND_SO_EG 0,70 190,04graue Oberfläche 1,14

400,42
Süd-West
AW03 AUSSENDWAND_SOCKELBEREICH_SW_EG 0,70 24,28graue Oberfläche 1,14
AW06 AUSSENDWAND_ZWISCHEN_FENSTER_SW_EG 0,70 0,05graue Oberfläche 1,00
AW07 AUSSENDWAND_SW_EG 0,70 3,15graue Oberfläche 1,14
AW08 AUSSENDWAND_TECHNIK_SW 0,70 4,03graue Oberfläche 1,14
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Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON

AW09 AUSSENDWAND_TECHNIK_SW 0,70 1,69graue Oberfläche 1,14
AW10 AUSSENDWAND_BAR_SW 0,70 5,70graue Oberfläche 1,14
AW01 AUSSENDWAND_SW_EG 0,70 114,28graue Oberfläche 1,14

153,18
Nord-West
AW03 AUSSENDWAND_SOCKELBEREICH_NW_EG 0,70 30,02graue Oberfläche 0,82
AW06 AUSSENDWAND_ZWISCHEN_FENSTER_NW_EG 0,70 6,22graue Oberfläche 0,82
AW07 AUSSENDWAND_NW_EG 0,70 9,56graue Oberfläche 0,82
AW08 AUSSENDWAND_TECHNIK_NW 0,70 30,81graue Oberfläche 0,82
AW09 AUSSENDWAND_TECHNIK_NW 0,70 19,89graue Oberfläche 0,82
AW10 AUSSENDWAND_BAR_NW 0,70 36,48graue Oberfläche 0,82
AW01 AUSSENWAND_NW_EG 0,70 58,69graue Oberfläche 0,82

191,67
Horizontal
D01 DACH_ÜBER_GARDEROBE_EG_BESTAND 0,90 554,24graue Oberfläche 2,06
D02 DACH_ÜBER_HALLE_EG_BESTAND 0,90 956,65graue Oberfläche 2,06
D03 DACH_ÜBER_TECHNIK_BESTAND 0,90 95,64graue Oberfläche 2,06
D04 DACH_ÜBER_BAR_BESTAND 0,90 131,18graue Oberfläche 2,06
D05 DACH_ÜBER_UG_EINGANGSBEREICH 0,90 3,22graue Oberfläche 2,06

1.740,93

Heizen Aw Qs, h
m2 kWh/a

Nord-Ost 56,77 8.768
Süd-Ost 141,62 52.192
Süd-West 37,08 12.451
Nord-West 232,73 46.592
Horizontal 10,92 2.967

122.972 0 20000 40000 60000 80000479,12

Kühlen Qs opak, c
kWh/a

Qs trans, c
kWh/a

Nord-Ost 3768.879
Süd-Ost 2.20752.122
Süd-West 86913.078
Nord-West 73248.889
Horizontal 13.0442.967

17.229 0 20000 40000 60000 80000125.937
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N Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak

transparent

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

Schwechat, 169 m
NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

26,0311,4511,9717,1827,8534,62Jan.
47,5719,5020,9329,9745,6755,66Feb.
81,1527,5934,0851,1267,3676,28Mär.

115,5940,4552,0169,3579,7680,91Apr.
158,3356,9972,8391,8394,9990,24Mai
161,0261,1877,2991,7890,1780,51Jun.

161,1559,6275,7493,4691,8582,18Jul.
140,3244,9060,3382,7891,2088,40Aug.

98,3035,3843,2559,9674,7181,59Sep.

62,9023,2726,4240,2657,8768,56Okt.
28,8212,1012,6818,4430,5538,34Nov.
19,308,308,6812,7323,3529,72Dez.
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SCHWIMMHALLE
Nutzprofil: Sportstätten

Kohlendioxidemissionen in der Zone
CO2 in kg/a

Primärenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH RH_FERNWÄRME_700 kW_FLÄCHENHEIZUNG 100,0
239.858 49.242Fernwärme aus Heizwerk (nicht erneuerbar)

RH RH_FERNWÄRME_270 kW_RADIATOREN 100,0
249.414 51.204Fernwärme aus Heizwerk (nicht erneuerbar)

TW WW_FERNWÄRME_210 kW 100,0
280.862 57.660Fernwärme aus Heizwerk (nicht erneuerbar)

Bel. BELEUCHTUNG 100,0
155.200 21.613Strom (Liefermix)

SB Betriebsstrombedarf 100,0
5.246 730Strom (Liefermix)

Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH RH_FERNWÄRME_700 kW_FLÄCHENHEIZUNG 100,0
33.016 4.598Strom (Liefermix)

RH RH_FERNWÄRME_270 kW_RADIATOREN 100,0
30.083 4.189Strom (Liefermix)

TW WW_FERNWÄRME_210 kW 100,0
2.002 278Strom (Liefermix)

m² kW kWh/a
versorgt BGF Lstg. EBEnergiebedarf in der Zone

RH RH_FERNWÄRME_700 kW_FLÄCHENHEIZUNG 1.640,33 700 158.846
RH RH_FERNWÄRME_270 kW_RADIATOREN 1.500,00 270 165.175
TW WW_FERNWÄRME_210 kW 3.140,33 186.001
RLT RLT_MECH. LÜFTUNG 2.500,00
Bel. BELEUCHTUNG 3.140,33 95.214
SB Betriebsstrombedarf 3.140,33 3.218

Konversionsfaktoren

- - - g/kWh
f PE f PE,n.ern. f PE,ern. f CO2

Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (f PE), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (f PE,n.ern.),
des erneuerbaren Anteils des PEB (f PE,ern.) sowie des CO2 (f CO2).

Fernwärme aus Heizwerk (nicht erneuerbar) 1,51 1,37 0,14 310
Strom (Liefermix) 1,63 1,02 0,61 227

RH_FERNWÄRME_700 kW_FLÄCHENHEIZUNG

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral (700,00 kW), Nah-/Fernwärme oder sonstige
Wärmetauscher, Sekundärkreis

Speicherung: kein Speicher

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt
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Steigleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 2/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Abgabe: Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung, Flächenheizung, individuelle
Wärmeverbrauchsermittlung, Flächenheizung ( 35 °C / 28 °C ), gleitende Betriebsweise

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen

SCHWIMMHALLE 0,00 m 0,00 m 459,29 m
unkonditioniert 70,48 m 131,22 m

RH_FERNWÄRME_270 kW_RADIATOREN

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral (270,00 kW), Nah-/Fernwärme oder sonstige
Wärmetauscher, Sekundärkreis

Speicherung: kein Speicher

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 2/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Abgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen, Kleinflächige Wärmeabgabe wie
Radiatoren, Einzelraumheizer, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung, Heizkörper ( 70 °C / 55
°C ), gleitende Betriebsweise

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen

SCHWIMMHALLE 0,00 m 0,00 m 840,00 m
unkonditioniert 65,10 m 120,00 m

WW_FERNWÄRME_210 kW

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung kombiniert, mit Wärmetauscher,
RH_FERNWÄRME_700 kW_FLÄCHENHEIZUNG, Leistung eigene Angabe(1 x 210,00 kW),
wärmegedämmte Ausführung einschließlich Anschlussarmaturen

Speicherung: indirekt, fernwärmebeheizter Warmwasserspeicher (1978 - 1985), Anschlussteile
ungedämmt, ohne E-Patrone, Aufstellungsort nicht konditioniert, Nenninhalt, eigene Angabe
(Nenninhalt: 15.000 l)

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Zirkulationsleitung: mit Zirkulation, Längen und Lage wie Verteil- und Steigleitung

Stichleitung: Längen pauschal, Stahl  (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen

SCHWIMMHALLE 0,00 m 0,00 m 75,36 m
unkonditioniert 39,65 m 125,61 m

Zirkulationsverteilleitungen Zirkulationssteigleitungen

SCHWIMMHALLE 0,00 m 0,00 m
unkonditioniert 38,65 m 125,61 m
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Anlagentechnik des Gesamtgebäudes

17

BELEUCHTUNG

Berechnung mit Benchmark-Werten

Fläche Benchmark

SCHWIMMHALLE 3.140,33 m2 30,32 kWh/m2a

RLT_MECH. LÜFTUNG
Wärmerückgewinnung: Lufterneuerung (n L,FL über RLT-Anlage) für Nicht-Wohngebäude,
Luftwechsel bei Luftdichtigkeitsprüfung (n50) = 3 1/h, Zusätzl. Luftwechsel (nx) = 0,11 1/h, keine
Wärmerückgewinnung, Wärmebereitstellungsgrad = 0 %, ohne Erdwärmetauscher,
Nutzungsgrad EWT = 0 %, Default-Werte für die spezifische Leistugsaufnahme (P SFP,ZUL =
3.000,00 Ws/m³), P SFP,ABL = 3.000,00 Ws/m³)

Art der Lüftung: keine Nachtlüftung, Bypasssystem vorhanden, kein Befeuchter, Begrenzung des
maximalen Luftvolumenstroms, maximaler Luftvolumenstrom = 29.000 m³/h
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HALLENBAD_SCHWECHAT - SCHWIMMHALLE

mittelschwere Bauweise

Monatsbilanz Heizwärmebedarf, Ref,RK

Keine Abluftleuchten
Volumen beheizt, BRI: 12.106,22 m3
Geschoßfläche, BGF: 3.140,33 m2

Schwechat, 169 m
Heizgradtage HGT (22/14): 3.458 Kd

eta QiQT QV eta eta Qs
kWh kWhkWh-kWhkWh

Q hHTAußen
d°C

Jan. 1,000 4.266 7.591 55.19313.51853.53331,000,47
Feb. 0,999 6.768 6.850 40.58710.92843.27728,002,73
Mär. 0,994 9.840 7.545 29.9229.53737.76931,006,81

Apr. 0,952 11.856 6.994 12.4336.30724.97630,0011,62
Mai 0,699 11.156 5.309 5923.64214.42111,4816,20
Jun. 0,343 5.485 2.523 -1.6226.42519,33

Jul. 0,114 1.876 864 -5532.18821,12
Aug. 0,203 2.943 1.539 -9043.58020,56
Sep. 0,719 8.199 5.287 6783.02011.95913,6417,03

Okt. 0,981 7.971 7.450 16.8436.50525.75931,0011,64
Nov. 0,999 4.404 7.340 35.9959.62538.11430,006,16
Dez. 1,000 3.434 7.591 50.66912.43849.25631,002,19

242.913 kWh66.88278.19978.599311.257237,11
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HALLENBAD_SCHWECHAT - SCHWIMMHALLE

mittelschwere Bauweise

Monatsbilanz Heizwärmebedarf, RK

Keine Abluftleuchten
Volumen beheizt, BRI: 12.106,22 m3
Geschoßfläche, BGF: 3.140,33 m2

Schwechat, 169 m
Heizgradtage HGT (22/14): 3.458 Kd

eta QiQT QV eta eta Qs
kWh kWhkWh-kWhkWh

Q hHTAußen
d°C

Jan. 0,998 4.261 12.756 62.75426.23853.53331,000,47
Feb. 0,996 6.747 11.488 46.25321.21243.27728,002,73
Mär. 0,985 9.751 12.580 33.94918.51237.76931,006,81

Apr. 0,925 11.528 11.442 14.24812.24224.97630,0011,62
Mai 0,672 10.723 8.586 8007.06814.42111,3716,20
Jun. 0,335 5.352 4.142 -3.1496.42519,33

Jul. 0,111 1.837 1.424 -1.0722.18821,12
Aug. 0,195 2.835 2.494 -1.7553.58020,56
Sep. 0,673 7.674 8.325 7135.86211.95911,7417,03

Okt. 0,959 7.791 12.252 18.34212.62625.75931,0011,64
Nov. 0,995 4.387 12.300 40.10918.68138.11430,006,16
Dez. 0,998 3.429 12.754 57.21624.14249.25631,002,19

274.384 kWh110.54276.314152.559311.257235,11
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HALLENBAD_SCHWECHAT - SCHWIMMHALLE

mittelschwere Bauweise

Monatsbilanz Heizwärmebedarf, Standort

Keine Abluftleuchten
Volumen beheizt, BRI: 12.106,22 m3
Geschoßfläche, BGF: 3.140,33 m2

Schwechat, 169 m
Heizgradtage HGT (22/14): 3.458 Kd

eta QiQT QV eta eta Qs
kWh kWhkWh-kWhkWh

Q hHTAußen
d°C

Jan. 0,999 3.724 12.930 66.20327.25355.60331,00-0,36
Feb. 0,997 6.251 11.655 51.01022.66846.24828,001,41
Mär. 0,988 9.524 12.794 38.28819.93540.67231,005,64

Apr. 0,937 11.962 11.741 16.57713.24927.03130,0010,77
Mai 0,735 12.106 9.514 2.0158.28416.90117,5215,20
Jun. 0,412 6.823 5.157 -4.0118.18318,60

Jul. 0,188 3.115 2.437 -1.8283.72920,50
Aug. 0,278 4.090 3.599 -2.5405.18119,92
Sep. 0,751 8.496 9.404 1.7796.95414.18816,4616,10

Okt. 0,972 7.719 12.582 22.93114.22029.01131,0010,33
Nov. 0,996 4.026 12.482 45.06920.25441.32330,004,83
Dez. 0,999 2.964 12.928 61.72825.53152.08931,001,05

305.600 kWh117.22380.800166.726340.161245,99
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HALLENBAD_SCHWECHAT - SCHWIMMHALLE

mittelschwere Bauweise

Monatsbilanz Kühlbedarf, Referenzklima

Keine Abluftleuchten
Volumen beheizt, BRI: 12.106,22 m3
Geschoßfläche, BGF: 3.140,33 m2

Schwechat, 169 m
Heizgradtage HGT (22/14): 3.458 Kd

eta QiQT QV eta eta Qs
kWh kWhkWh-kWhkWh

Q cAußen
°C

Jan. 1,000 5.793 - -6.32863.4780,47
Feb. 1,000 8.358 - -5.20952.2602,73
Mär. 1,000 11.555 - -4.75647.7146,81

Apr. 0,996 14.137 - -3.44934.60111,62
Mai 0,955 16.997 - -2.42924.36716,20
Jun. 0,832 14.842 - 4.1941.60016.04919,33

Jul. 0,682 12.512 - 8.1741.20912.13421,12
Aug. 0,796 12.979 - 4.6671.34813.52620,56
Sep. 0,978 12.810 - -2.15121.58417,03

Okt. 0,999 9.728 - -3.55935.70511,64
Nov. 1,000 5.936 - -4.75947.7396,16
Dez. 1,000 4.939 - -5.90159.2022,19

17.034 kWh-130.58542.698428.359

0

14000

28000

42000

56000

70000

Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.

Verluste Nutzbare Gewinne Gewinne

ArchiPHYSIK 17.0.58 - lizenziert für Dr. Roland Müller - Büro für Bauphysik 07.08.2020BPH_1



22

HALLENBAD_SCHWECHAT - SCHWIMMHALLE

mittelschwere Bauweise

Monatsbilanz Kühlbedarf, Standort

Keine Abluftleuchten
Volumen beheizt, BRI: 12.106,22 m3
Geschoßfläche, BGF: 3.140,33 m2

Schwechat, 169 m
Heizgradtage HGT (22/14): 3.458 Kd

eta QiQT QV eta eta Qs
kWh kWhkWh-kWhkWh

Q cAußen
°C

Jan. 0,998 5.230 18.218 -32.12865.549-0,36
Feb. 0,995 7.801 16.410 -27.07155.2311,41
Mär. 0,986 11.129 18.008 -24.81050.6175,64

Apr. 0,948 13.754 16.752 -17.96736.65610,77
Mai 0,836 15.315 15.260 -13.15926.84715,20
Jun. 0,663 12.241 11.726 17.0198.72817.80818,60

Jul. 0,531 9.784 9.704 24.0606.70313.67520,50
Aug. 0,604 9.965 11.024 19.2937.41415.12719,92
Sep. 0,855 11.132 15.112 -11.67223.81316,10

Okt. 0,973 9.287 17.763 -19.09438.95710,33
Nov. 0,994 5.527 17.570 -24.97150.9484,83
Dez. 0,997 4.451 18.215 -30.40662.0351,05

60.370 kWh185.761115.615224.122457.263
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HALLENBAD_SCHWECHAT
Grundfläche und Volumen

23

V [m³]BGF [m²]Brutto-Grundfläche und Brutto-Volumen
SCHWIMMHALLE 3.140,33 12.106,22beheizt

SCHWIMMHALLE
beheizt

Höhe [m] BGF [m²] V [m³]Formel

BGF+VOLUMEN
UG 1391,7 3,24 1.391,70 4.518,911 x
EG 1748,63 4,33 1.748,63 7.587,301 x

3.140,33 12.106,22Summe SCHWIMMHALLE
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HALLENBAD_SCHWECHAT - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen

24

5.306,60

4.827,48
479,12

1.751,85
1.629,44

9,03 %
90,97 %

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Opake Flächen
Fensterflächen

Wärmefluss nach oben
Wärmefluss nach unten

m²

Flächen der thermischen Gebäudehülle

SCHWIMMHALLE Sportstätten

AF AF01_(240/200)_WA06_SO_U_1x_EG 1 x 4,80 4,80
m²

SO

AF AF01_(300/80)_WA06_NW_V(0/60/0)_1x_EG 1 x 2,40 2,40
m²

NW

AF AF01_(300/80)_WA06_NW_V(0/75/0)_1x_EG 1 x 2,40 2,40
m²

NW

AF AF02_(120/220)_WA08_NW_V(0/30/0)_1x_EG 1 x 2,64 2,64
m²

NW

AF AF02_(120/220)_WA08_NW_V(0/55/0)_1x_EG 1 x 2,64 2,64
m²

NW

AF AF03_(112/140)_WA08_NW_U_1x_EG 1 x 1,57 1,57
m²

NW

AF AF04_(50/100)_WA08_NW_U_2x_EG 2 x 0,50 1,00
m²

NW

AF AF04_(95/50)_WA08_SO_V(10/30/0)_10x_EG 10 x 0,48 4,80
m²

SO

AF AF06_(110/70)_WA08_NW_U_4x_EG 4 x 0,77 3,08
m²

NW

AF AF06_(120/70)_WA08_NW_V(0/30/0)_1x_EG 1 x 0,84 0,84
m²

NW

AF AF06_(120/70)_WA08_NW_V(0/55/0)_1x_EG 1 x 0,84 0,84
m²

NW
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HALLENBAD_SCHWECHAT - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen
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AF AF06_(170/220)_WA08_NO_V(0/80/0)_1x_EG 1 x 3,74 3,74
m²

NO

AF AF06_(215/160)_WA10_NW_U_1x_EG 1 x 3,44 3,44
m²

NW

AF AF06_(215/160)_WA10_NW_V(0/10/0)_1x_EG 1 x 3,44 3,44
m²

NW

AF AF06_(215/160)_WA10_SO_U_3x_EG 3 x 3,44 10,32
m²

SO

AF AF07_(215/160)_WA10_NW_V(0/35/0)_1x_EG 1 x 3,44 3,44
m²

NW

AF AF08_(350/210)_WA10_NO_U_1x_EG 1 x 7,35 7,35
m²

NO

AF AF08_(600/210)_WA10_NO_U_1x_EG 1 x 12,60 12,60
m²

NO

AF AF09_(550/470)_WA01_NW_V(0/10/0)_1x_EG 1 x 25,85 25,85
m²

NW

AF AF09_(664/120)_WA01_NW_V(0/25/0)_1x_EG 1 x 7,97 7,97
m²

NW

AF AF09_(665/470)_WA01_NW_V(0/20/0)_1x_EG 1 x 31,26 31,26
m²

NW

AF AF09_(665/470)_WA01_NW_V(0/30/0)_1x_EG 1 x 31,26 31,26
m²

NW

AF AF09_(670/470)_WA01_NW_V(0/10/0)_1x_EG 1 x 31,49 31,49
m²

NW

AF AF09_(680/470)_WA01_SW_U(10/0/0)_1x_EG 1 x 31,96 31,96
m²

SW

AF AF09_(680/470)_WA14_SO_U_2x_EG 2 x 31,96 63,92
m²

SO

AF AF10_(332/350)_WA01_NW_V(0/25/)_2x_EG 2 x 11,62 23,24
m²

NW

AF AF11_(160/80)_WA03_NO_V(0/80/0)_1x_UG 1 x 1,28 1,28
m²

NO
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HALLENBAD_SCHWECHAT - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen

26

AF AF11_(230/80)_WA03_NW_V(35/45/0)_1x_UG 1 x 1,84 1,84
m²

NW

AF AF11_(300/80)_WA03_NO_V(0/50/0)_1x_UG 1 x 2,40 2,40
m²

NO

AF AF11_(300/80)_WA03_NO_V(0/80/0)_1x_UG 1 x 2,40 2,40
m²

NO

AF AF11_(300/80)_WA03_NO_V(10/80/0)_1x_UG 1 x 2,40 2,40
m²

NO

AF AF11_(300/80)_WA03_SO_U_1x_UG 1 x 2,40 2,40
m²

SO

AF AF11_(320/80)_WA03_NW_V(0/25/0)_1x_UG 1 x 2,56 2,56
m²

NW

AF AF11_(320/80)_WA03_NW_V(0/45/0)_1x_UG 1 x 2,56 2,56
m²

NW

AF AF11_(320/80)_WA03_NW_V(0/50/0)_1x_UG 1 x 2,56 2,56
m²

NW

AF AF11_(320/80)_WA03_SO_U_7x_UG 7 x 2,56 17,92
m²

SO

AF AF11_(320/80)_WA03_SW_V(30/15/0)_1x_UG 1 x 2,56 2,56
m²

SW

AF AF11_(320/80)_WA03_SW_V(30/30/0)_1x_UG 1 x 2,56 2,56
m²

SW

AF AF12_(300/200)_WA06_NO_V(0/50/0)_1x_EG 1 x 6,00 6,00
m²

NO

AF AF12_(300/200)_WA06_NO_V(0/70/0)_1x_EG 1 x 6,00 6,00
m²

NO

AF AF12_(300/200)_WA06_NO_V(0/80/0)_1x_EG 1 x 6,00 6,00
m²

NO

AF AF12_(300/200)_WA06_SO_U_1x_EG 1 x 6,00 6,00
m²

SO

AF AF12_(320/200)_WA06_NW_U_2x_EG 2 x 6,40 12,80
m²

NW
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HALLENBAD_SCHWECHAT - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen

27

AF AF12_(320/200)_WA06_SO_U_4x_EG 4 x 6,40 25,60
m²

SO

AF AF13_(90/90)_D04 6 x 1,82 10,92
m²

H

AF AF14_(185/100)_WA06_NW_U_1x_EG 1 x 1,85 1,85
m²

NW

AF AF15_(104/300)_WA06_NW_V(0/50/70)_1x_EG 1 x 3,12 3,12
m²

NW

AF AF15_(185/170)_WA06_NW_U_1x_EG 1 x 3,15 3,15
m²

NW

AF AF15_(185/270)_WA06_NW_V(0/0/70)_1x_EG 1 x 5,00 5,00
m²

NW

AF AF15_(50/300)_WA06_NW_V(0/50/70)_1x_EG 1 x 1,50 1,50
m²

NW

AT AT01_(260/300)_WA03_NW_V(0/30/70)_1x_EG 1 x 7,80 7,80
m²

NW

AT AT05_(70/200)_WA08_NW_U_1x_EG 1 x 1,40 1,40
m²

NW

AT AT06_(100/280)_WA10_NO_V(0/80/0)_1x_EG 1 x 2,80 2,80
m²

NO

AT AT06_(80/225)_WA10_SO_U_1x_EG 1 x 1,80 1,80
m²

SO

AT AT06_(90/290)_WA08_NW_U_1x_EG 1 x 2,61 2,61
m²

NW

AT AT06_(90/290)_WA08_NW_V(0/45/0)_1x_EG 1 x 2,61 2,61
m²

NW

AT AT11_(100/200)_WA03_NO_V(0/40/0)_1x_UG 1 x 2,00 2,00
m²

NO

AT AT11_(90/285)_WA03_NW_V(35/45/0)_1x_UG 1 x 2,57 2,57
m²

NW

AT AT14_(90/200)_WA01_NO_V(0/35/0)_1x_EG 1 x 1,80 1,80
m²

NO
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HALLENBAD_SCHWECHAT - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen

28

AT AT15_(325/125)_WA03_SO_U_1x_UG 1 x 4,06 4,06
m²

SO

AW01 AUSSENDWAND_SW_EG 114,28
m²

146,24Fläche x+ySW 146,241 x
AF09_(680/470)_WA01_SW_U(10/0/0)_1x_EG -31,9631,96-1 x

AW01 AUSSENWAND_NO_EG 26,69
m²

28,49Fläche x+yNO 28,491 x
AT14_(90/200)_WA01_NO_V(0/35/0)_1x_EG -1,801,80-1 x

AW01 AUSSENWAND_NW_EG 58,69
m²

209,76Fläche x+yNW 209,761 x
AF09_(670/470)_WA01_NW_V(0/10/0)_1x_EG -31,4931,49-1 x
AF09_(550/470)_WA01_NW_V(0/10/0)_1x_EG -25,8525,85-1 x
AF09_(665/470)_WA01_NW_V(0/20/0)_1x_EG -31,2631,26-1 x
AF09_(664/120)_WA01_NW_V(0/25/0)_1x_EG -7,977,97-1 x
AF10_(332/350)_WA01_NW_V(0/25/)_2x_EG -23,2411,62-2 x
AF09_(665/470)_WA01_NW_V(0/30/0)_1x_EG -31,2631,26-1 x

AW01 AUSSENWAND_SO_EG 190,04
m²

190,04Fläche x+ySO 190,041 x

AW02 AUSSENWAND_ERDBERÜHRT_UG 370,93
m²

107,11Fläche x+yNW 107,111 x
66,78Fläche x+yNW 66,781 x

184,14Fläche x+yNW 184,141 x
12,90Fläche x+yNW 12,91 x

AW03 AUSSENDWAND_SOCKELBEREICH_NO_EG 10,91
m²

21,39Fläche x+yNO 21,391 x
AF11_(300/80)_WA03_NO_V(0/80/0)_1x_UG -2,402,40-1 x
AF11_(300/80)_WA03_NO_V(10/80/0)_1x_UG -2,402,40-1 x
AF11_(300/80)_WA03_NO_V(0/50/0)_1x_UG -2,402,40-1 x
AF11_(160/80)_WA03_NO_V(0/80/0)_1x_UG -1,281,28-1 x
AT11_(100/200)_WA03_NO_V(0/40/0)_1x_UG -2,002,00-1 x

AW03 AUSSENDWAND_SOCKELBEREICH_NW_EG 30,02
m²

42,11Fläche x+yNW 42,111 x
AF11_(230/80)_WA03_NW_V(35/45/0)_1x_UG -1,841,84-1 x
AF11_(320/80)_WA03_NW_V(0/50/0)_1x_UG -2,562,56-1 x
AF11_(320/80)_WA03_NW_V(0/45/0)_1x_UG -2,562,56-1 x
AF11_(320/80)_WA03_NW_V(0/25/0)_1x_UG -2,562,56-1 x
AT11_(90/285)_WA03_NW_V(35/45/0)_1x_UG -2,572,57-1 x
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HALLENBAD_SCHWECHAT - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen
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AW03 AUSSENDWAND_SOCKELBEREICH_SO_EG 83,21
m²

107,59Fläche x+ySO 107,591 x
AF11_(320/80)_WA03_SO_U_7x_UG -17,922,56-7 x
AF11_(300/80)_WA03_SO_U_1x_UG -2,402,40-1 x
AT15_(325/125)_WA03_SO_U_1x_UG -4,064,06-1 x

AW03 AUSSENDWAND_SOCKELBEREICH_SW_EG 24,28
m²

29,40Fläche x+ySW 29,41 x
AF11_(320/80)_WA03_SW_V(30/30/0)_1x_UG -2,562,56-1 x
AF11_(320/80)_WA03_SW_V(30/15/0)_1x_UG -2,562,56-1 x

AW04 AUSSENWAND_ERDBERÜHRT_UG 211,47
m²

211,47Fläche x+ySO 211,471 x

AW05 AUSSENWAND_ERDBERÜHRT_UG 30,40
m²

30,40Fläche x+ySW 30,41 x

AW06 AUSSENDWAND_ZWISCHEN_FENSTER_NO_EG 4,77
m²

22,77Fläche x+yNO 22,771 x
AF12_(300/200)_WA06_NO_V(0/80/0)_1x_EG -6,006,00-1 x
AF12_(300/200)_WA06_NO_V(0/50/0)_1x_EG -6,006,00-1 x
AF12_(300/200)_WA06_NO_V(0/70/0)_1x_EG -6,006,00-1 x

AW06 AUSSENDWAND_ZWISCHEN_FENSTER_NW_EG 6,22
m²

46,24Fläche x+yNW 46,241 x
AF01_(300/80)_WA06_NW_V(0/60/0)_1x_EG -2,402,40-1 x
AF01_(300/80)_WA06_NW_V(0/75/0)_1x_EG -2,402,40-1 x
AF12_(320/200)_WA06_NW_U_2x_EG -12,806,40-2 x
AF15_(185/170)_WA06_NW_U_1x_EG -3,153,15-1 x
AF14_(185/100)_WA06_NW_U_1x_EG -1,851,85-1 x
AF15_(185/270)_WA06_NW_V(0/0/70)_1x_EG -5,005,00-1 x
AF15_(104/300)_WA06_NW_V(0/50/70)_1x_EG -3,123,12-1 x
AF15_(50/300)_WA06_NW_V(0/50/70)_1x_EG -1,501,50-1 x
AT01_(260/300)_WA03_NW_V(0/30/70)_1x_EG -7,807,80-1 x

AW06 AUSSENDWAND_ZWISCHEN_FENSTER_SO_EG 12,39
m²

48,79Fläche x+ySO 48,791 x
AF12_(320/200)_WA06_SO_U_4x_EG -25,606,40-4 x
AF01_(240/200)_WA06_SO_U_1x_EG -4,804,80-1 x
AF12_(300/200)_WA06_SO_U_1x_EG -6,006,00-1 x

AW06 AUSSENDWAND_ZWISCHEN_FENSTER_SW_EG 0,05
m²

0,05Fläche x+ySW 0,051 x
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AW07 AUSSENDWAND_NO_EG 8,33
m²

8,32Fläche x+yNO 8,3251 x

AW07 AUSSENDWAND_NW_EG 9,56
m²

9,56Fläche x+yNW 9,561 x

AW07 AUSSENDWAND_SO_EG 9,42
m²

9,42Fläche x+ySO 9,421 x

AW07 AUSSENDWAND_SW_EG 3,15
m²

3,15Fläche x+ySW 3,151 x

AW08 AUSSENDWAND_TECHNIK_NO 21,37
m²

25,11EG x+yNO 25,111 x
AF06_(170/220)_WA08_NO_V(0/80/0)_1x_EG -3,743,74-1 x

AW08 AUSSENDWAND_TECHNIK_NW 30,81
m²

47,43EG x+yNW 47,431 x
AF06_(110/70)_WA08_NW_U_4x_EG -3,080,77-4 x
AF02_(120/220)_WA08_NW_V(0/55/0)_1x_EG -2,642,64-1 x
AF03_(112/140)_WA08_NW_U_1x_EG -1,571,57-1 x
AF06_(120/70)_WA08_NW_V(0/30/0)_1x_EG -0,840,84-1 x
AF04_(50/100)_WA08_NW_U_2x_EG -1,000,50-2 x
AF06_(120/70)_WA08_NW_V(0/55/0)_1x_EG -0,840,84-1 x
AF02_(120/220)_WA08_NW_V(0/30/0)_1x_EG -2,642,64-1 x
AT05_(70/200)_WA08_NW_U_1x_EG -1,401,40-1 x
AT06_(90/290)_WA08_NW_V(0/45/0)_1x_EG -2,612,61-1 x

AW08 AUSSENDWAND_TECHNIK_SO 42,63
m²

47,43EG x+ySO 47,431 x
AF04_(95/50)_WA08_SO_V(10/30/0)_10x_EG -4,800,48-10 x

AW08 AUSSENDWAND_TECHNIK_SW 4,03
m²

4,03EG x+ySW 4,031 x

AW09 AUSSENDWAND_TECHNIK_NO 10,53
m²

10,53EG x+yNO 10,531 x

AW09 AUSSENDWAND_TECHNIK_NW 19,89
m²

19,89EG x+yNW 19,891 x
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AW09 AUSSENDWAND_TECHNIK_SO 19,89
m²

19,89EG x+ySO 19,891 x

AW09 AUSSENDWAND_TECHNIK_SW 1,69
m²

1,69EG x+ySW 1,691 x

AW10 AUSSENDWAND_BAR_NO 16,45
m²

39,20EG x+yNO 39,21 x
AF08_(350/210)_WA10_NO_U_1x_EG -7,357,35-1 x
AF08_(600/210)_WA10_NO_U_1x_EG -12,6012,60-1 x
AT06_(100/280)_WA10_NO_V(0/80/0)_1x_EG -2,802,80-1 x

AW10 AUSSENDWAND_BAR_NW 36,48
m²

46,80EG x+yNW 46,81 x
AF06_(215/160)_WA10_NW_U_1x_EG -3,443,44-1 x
AF07_(215/160)_WA10_NW_V(0/35/0)_1x_EG -3,443,44-1 x
AF06_(215/160)_WA10_NW_V(0/10/0)_1x_EG -3,443,44-1 x

AW10 AUSSENDWAND_BAR_SO 34,68
m²

46,80EG x+ySO 46,81 x
AF06_(215/160)_WA10_SO_U_3x_EG -10,323,44-3 x
AT06_(80/225)_WA10_SO_U_1x_EG -1,801,80-1 x

AW10 AUSSENDWAND_BAR_SW 5,70
m²

5,70EG x+ySW 5,71 x

AW14 AUSSENDWAND_HALLENBAD_SO_EG 8,16
m²

72,08Fläche x+ySO 72,081 x
AF09_(680/470)_WA14_SO_U_2x_EG -63,9231,96-2 x

D01 DACH_ÜBER_GARDEROBE_EG_BESTAND 554,24
m²

554,24Fläche x+yH 554,241 x

D02 DACH_ÜBER_HALLE_EG_BESTAND 956,65
m²

956,65Fläche x+yH 956,651 x

D03 DACH_ÜBER_TECHNIK_BESTAND 95,64
m²

95,64EG x+yH 95,641 x
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D04 DACH_ÜBER_BAR_BESTAND 131,18
m²

142,10EG x+yH 142,11 x
AF13_(90/90)_D04 -10,921,82-6 x

D05 DACH_ÜBER_UG_EINGANGSBEREICH 3,22
m²

3,22Fläche x+yH 3,2241 x

FB01 FUSSBODEN_GARDEROBE_UG_ERDBERÜHRT 575,96
m²

575,96Fläche x+yH 575,961 x

FB02 FUSSBODEN_TAUCHBECKEN_UG_ERDBERÜHRT 45,10
m²

45,10Fläche x+yH 45,11 x

FB03 FUSSBODEN_GANG_UG_ERDBERÜHRT 357,04
m²

357,04Fläche x+yH 357,041 x

FB04 FUSSBODEN_SCHWIMMERBECKEN_ERDBERÜHRT 351,54
m²

351,54Fläche x+yH 351,541 x

FB05 FUSSBODEN_NICHTSCHWIMMERBECKEN_ERDB. 62,06
m²

62,06Fläche x+yH 62,061 x

FB06 FUSSBODEN_TECHNIK_ERDBERÜHRT 95,64
m²

95,64EG x+yH 95,641 x

FB07 FUSSBODEN_ÜBER_KELLER 142,10
m²

142,10EG x+yH 142,11 x
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AF01_(240/200)_WA06_SO_U_1x_EGAF
AF

Bestand

FENSTER_EG_HOLZ/ALU+IG
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

3,78 78,800,700 2,402-FACHVERGLASUNG_Ug=2,4_g=0,70
1,02 21,20 2,00 FENSTERRAHMEN_Uf=2,0 W/(m².K)

0,04011,40ABSTANDHALTER_psi=0,04

2,414,80vorh.

AF01_(300/80)_WA06_NW_V(0/60/0)_1x_EGAF
AF

Bestand

FENSTER_EG_HOLZ/ALU+IG
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,68 70,000,700 2,402-FACHVERGLASUNG_Ug=2,4_g=0,70
0,72 30,00 2,00 FENSTERRAHMEN_Uf=2,0 W/(m².K)

0,0406,80ABSTANDHALTER_psi=0,04

2,392,40vorh.

AF01_(300/80)_WA06_NW_V(0/75/0)_1x_EGAF
AF

Bestand

FENSTER_EG_HOLZ/ALU+IG
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,68 70,000,700 2,402-FACHVERGLASUNG_Ug=2,4_g=0,70
0,72 30,00 2,00 FENSTERRAHMEN_Uf=2,0 W/(m².K)

0,0406,80ABSTANDHALTER_psi=0,04

2,392,40vorh.

AF02_(120/220)_WA08_NW_V(0/30/0)_1x_EGAF
AF

Bestand

FENSTER_ALU_+NT_PANEEL_ZUBAU
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,00 75,800,000 1,202-FACHVERGL+PANEEL_Ug=1,2_g=0,0
0,64 24,20 2,80 FENSTERRAHMEN_Uf=2,8 W/(m².K)

0,0406,00ABSTANDHALTER_psi=0,04

1,682,64vorh.
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AF02_(120/220)_WA08_NW_V(0/55/0)_1x_EGAF
AF

Bestand

FENSTER_ALU_+NT_PANEEL_ZUBAU
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,00 75,800,000 1,202-FACHVERGL+PANEEL_Ug=1,2_g=0,0
0,64 24,20 2,80 FENSTERRAHMEN_Uf=2,8 W/(m².K)

0,0406,00ABSTANDHALTER_psi=0,04

1,682,64vorh.

AF03_(112/140)_WA08_NW_U_1x_EGAF
AF

Bestand

FENSTER_ALU_+1-FACH_DRATH_ZUBAU
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,33 84,600,400 5,701-FACHVERGLASUNG_DRATHGLAS_Ug=5,7_g=0,40
0,24 15,40 5,90 FENSTERRAHMEN_Uf=5,9 W/(m².K)

0,0604,64ABSTANDHALTER_psi=0,06

5,911,57vorh.

AF04_(50/100)_WA08_NW_U_2x_EGAF
AF

Bestand

GLASBAUSTEINE_ZUBAU
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,50 100,000,500 3,20GLASBAUSTEINE_U=3,2_g=0,50

3,200,50vorh.

AF04_(95/50)_WA08_SO_V(10/30/0)_10x_EGAF
AF

Bestand

GLASBAUSTEINE_ZUBAU
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,48 100,000,500 3,20GLASBAUSTEINE_U=3,2_g=0,50

3,200,48vorh.
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AF06_(110/70)_WA08_NW_U_4x_EGAF
AF

Bestand

FENSTER_ZUBAU_HOLZ/ALU+IG
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,45 58,400,650 2,002-FACHVERGLASUNG_Ug=2,0_g=0,65
0,32 41,60 2,00 FENSTERRAHMEN_Uf=2,0 W/(m².K)

0,0602,80ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,220,77vorh.

AF06_(120/70)_WA08_NW_V(0/30/0)_1x_EGAF
AF

Bestand

FENSTER_ZUBAU_HOLZ/ALU+IG
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,50 59,500,650 2,002-FACHVERGLASUNG_Ug=2,0_g=0,65
0,34 40,50 2,00 FENSTERRAHMEN_Uf=2,0 W/(m².K)

0,0603,00ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,210,84vorh.

AF06_(120/70)_WA08_NW_V(0/55/0)_1x_EGAF
AF

Bestand

FENSTER_ZUBAU_HOLZ/ALU+IG
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,50 59,500,650 2,002-FACHVERGLASUNG_Ug=2,0_g=0,65
0,34 40,50 2,00 FENSTERRAHMEN_Uf=2,0 W/(m².K)

0,0603,00ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,210,84vorh.

AF06_(170/220)_WA08_NO_V(0/80/0)_1x_EGAF
AF

Bestand

FENSTER_ZUBAU_HOLZ/ALU+IG
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,80 74,900,650 2,002-FACHVERGLASUNG_Ug=2,0_g=0,65
0,94 25,10 2,00 FENSTERRAHMEN_Uf=2,0 W/(m².K)

0,06010,80ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,173,74vorh.
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AF06_(215/160)_WA10_NW_U_1x_EGAF
AF

Bestand

FENSTER_ZUBAU_HOLZ/ALU+IG
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,59 75,300,650 2,002-FACHVERGLASUNG_Ug=2,0_g=0,65
0,85 24,70 2,00 FENSTERRAHMEN_Uf=2,0 W/(m².K)

0,0609,30ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,163,44vorh.

AF06_(215/160)_WA10_NW_V(0/10/0)_1x_EGAF
AF

Bestand

FENSTER_ZUBAU_HOLZ/ALU+IG
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,59 75,300,650 2,002-FACHVERGLASUNG_Ug=2,0_g=0,65
0,85 24,70 2,00 FENSTERRAHMEN_Uf=2,0 W/(m².K)

0,0609,30ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,163,44vorh.

AF06_(215/160)_WA10_SO_U_3x_EGAF
AF

Bestand

FENSTER_ZUBAU_HOLZ/ALU+IG
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,59 75,300,650 2,002-FACHVERGLASUNG_Ug=2,0_g=0,65
0,85 24,70 2,00 FENSTERRAHMEN_Uf=2,0 W/(m².K)

0,0609,30ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,163,44vorh.

AF07_(215/160)_WA10_NW_V(0/35/0)_1x_EGAF
AF

Bestand

FENSTER_BAR_ALU+IG
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,59 75,300,550 1,102-FACHVERGLASUNG_Ug=1,1_g=0,55
0,85 24,70 1,80 FENSTERRAHMEN_Uf=1,8 W/(m².K)

0,0809,30ABSTANDHALTER_psi=0,08

1,493,44vorh.
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AF08_(350/210)_WA10_NO_U_1x_EGAF
AF

Bestand

SCHIEBEFENSTER_BAR_HOLZ/ALU+IG
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

6,08 82,700,650 2,002-FACHVERGLASUNG_Ug=2,0_g=0,65
1,27 17,30 2,60 FENSTERRAHMEN_Uf=2,6 W/(m².K)

0,06014,00ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,227,35vorh.

AF08_(600/210)_WA10_NO_U_1x_EGAF
AF

Bestand

SCHIEBEFENSTER_BAR_HOLZ/ALU+IG
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

10,83 86,000,650 2,002-FACHVERGLASUNG_Ug=2,0_g=0,65
1,77 14,00 2,60 FENSTERRAHMEN_Uf=2,6 W/(m².K)

0,06022,80ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,1912,60vorh.

AF09_(550/470)_WA01_NW_V(0/10/0)_1x_EGAF
AF

Bestand

FASSADE_HALLENBAD
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

21,84 84,500,700 2,402-FACHVERGLASUNG_Ug=2,4_g=0,70
4,01 15,50 3,20 FENSTERRAHMEN_Uf=3,2 W/(m².K)

0,06058,40ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,6625,85vorh.

AF09_(664/120)_WA01_NW_V(0/25/0)_1x_EGAF
AF

Bestand

FASSADE_HALLENBAD
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

6,34 79,600,700 2,402-FACHVERGLASUNG_Ug=2,4_g=0,70
1,63 20,40 3,20 FENSTERRAHMEN_Uf=3,2 W/(m².K)

0,06016,68ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,697,97vorh.
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AF09_(665/470)_WA01_NW_V(0/20/0)_1x_EGAF
AF

Bestand

FASSADE_HALLENBAD
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

26,67 85,300,700 2,402-FACHVERGLASUNG_Ug=2,4_g=0,70
4,59 14,70 3,20 FENSTERRAHMEN_Uf=3,2 W/(m².K)

0,06067,60ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,6531,26vorh.

AF09_(665/470)_WA01_NW_V(0/30/0)_1x_EGAF
AF

Bestand

FASSADE_HALLENBAD
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

26,67 85,300,700 2,402-FACHVERGLASUNG_Ug=2,4_g=0,70
4,59 14,70 3,20 FENSTERRAHMEN_Uf=3,2 W/(m².K)

0,06067,60ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,6531,26vorh.

AF09_(670/470)_WA01_NW_V(0/10/0)_1x_EGAF
AF

Bestand

FASSADE_HALLENBAD
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

26,88 85,400,700 2,402-FACHVERGLASUNG_Ug=2,4_g=0,70
4,61 14,60 3,20 FENSTERRAHMEN_Uf=3,2 W/(m².K)

0,06068,00ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,6531,49vorh.

AF09_(680/470)_WA01_SW_U(10/0/0)_1x_EGAF
AF

Bestand

FASSADE_HALLENBAD
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

27,30 85,400,700 2,402-FACHVERGLASUNG_Ug=2,4_g=0,70
4,66 14,60 3,20 FENSTERRAHMEN_Uf=3,2 W/(m².K)

0,06068,80ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,6531,96vorh.
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AF09_(680/470)_WA14_SO_U_2x_EGAF
AF

Bestand

FASSADE_HALLENBAD
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

27,30 85,400,700 2,402-FACHVERGLASUNG_Ug=2,4_g=0,70
4,66 14,60 3,20 FENSTERRAHMEN_Uf=3,2 W/(m².K)

0,06068,80ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,6531,96vorh.

AF10_(332/350)_WA01_NW_V(0/25/)_2x_EGAF
AF

Bestand

SCHIEBE_FASSADE_HALLENBAD
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

9,36 80,600,700 2,402-FACHVERGLASUNG_Ug=2,4_g=0,70
2,26 19,40 3,60 FENSTERRAHMEN_Uf=3,6 W/(m².K)

0,06030,52ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,7911,62vorh.

AF11_(160/80)_WA03_NO_V(0/80/0)_1x_UGAF
AF

Bestand

FENSTER_UG
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,84 65,600,700 2,402-FACHVERGLASUNG_Ug=2,4_g=0,70
0,44 34,40 3,60 FENSTERRAHMEN_Uf=3,6 W/(m².K)

0,0604,00ABSTANDHALTER_psi=0,06

3,001,28vorh.

AF11_(230/80)_WA03_NW_V(35/45/0)_1x_UGAF
AF

Bestand

FENSTER_UG
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,26 68,500,700 2,402-FACHVERGLASUNG_Ug=2,4_g=0,70
0,58 31,50 3,60 FENSTERRAHMEN_Uf=3,6 W/(m².K)

0,0605,40ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,951,84vorh.
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AF11_(300/80)_WA03_NO_V(0/50/0)_1x_UGAF
AF

Bestand

FENSTER_UG
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,68 70,000,700 2,402-FACHVERGLASUNG_Ug=2,4_g=0,70
0,72 30,00 3,60 FENSTERRAHMEN_Uf=3,6 W/(m².K)

0,0606,80ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,932,40vorh.

AF11_(300/80)_WA03_NO_V(0/80/0)_1x_UGAF
AF

Bestand

FENSTER_UG
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,68 70,000,700 2,402-FACHVERGLASUNG_Ug=2,4_g=0,70
0,72 30,00 3,60 FENSTERRAHMEN_Uf=3,6 W/(m².K)

0,0606,80ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,932,40vorh.

AF11_(300/80)_WA03_NO_V(10/80/0)_1x_UGAF
AF

Bestand

FENSTER_UG
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,68 70,000,700 2,402-FACHVERGLASUNG_Ug=2,4_g=0,70
0,72 30,00 3,60 FENSTERRAHMEN_Uf=3,6 W/(m².K)

0,0606,80ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,932,40vorh.

AF11_(300/80)_WA03_SO_U_1x_UGAF
AF

Bestand

FENSTER_UG
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,68 70,000,700 2,402-FACHVERGLASUNG_Ug=2,4_g=0,70
0,72 30,00 3,60 FENSTERRAHMEN_Uf=3,6 W/(m².K)

0,0606,80ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,932,40vorh.

ArchiPHYSIK 17.0.58 - lizenziert für Dr. Roland Müller - Büro für Bauphysik 07.08.2020BPH_1



HALLENBAD_SCHWECHAT
Bauteilliste

41

AF11_(320/80)_WA03_NW_V(0/25/0)_1x_UGAF
AF

Bestand

FENSTER_UG
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,80 70,300,700 2,402-FACHVERGLASUNG_Ug=2,4_g=0,70
0,76 29,70 3,60 FENSTERRAHMEN_Uf=3,6 W/(m².K)

0,0607,20ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,932,56vorh.

AF11_(320/80)_WA03_NW_V(0/45/0)_1x_UGAF
AF

Bestand

FENSTER_UG
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,80 70,300,700 2,402-FACHVERGLASUNG_Ug=2,4_g=0,70
0,76 29,70 3,60 FENSTERRAHMEN_Uf=3,6 W/(m².K)

0,0607,20ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,932,56vorh.

AF11_(320/80)_WA03_NW_V(0/50/0)_1x_UGAF
AF

Bestand

FENSTER_UG
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,80 70,300,700 2,402-FACHVERGLASUNG_Ug=2,4_g=0,70
0,76 29,70 3,60 FENSTERRAHMEN_Uf=3,6 W/(m².K)

0,0607,20ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,932,56vorh.

AF11_(320/80)_WA03_SO_U_7x_UGAF
AF

Bestand

FENSTER_UG
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,80 70,300,700 2,402-FACHVERGLASUNG_Ug=2,4_g=0,70
0,76 29,70 3,60 FENSTERRAHMEN_Uf=3,6 W/(m².K)

0,0607,20ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,932,56vorh.
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AF11_(320/80)_WA03_SW_V(30/15/0)_1x_UGAF
AF

Bestand

FENSTER_UG
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,80 70,300,700 2,402-FACHVERGLASUNG_Ug=2,4_g=0,70
0,76 29,70 3,60 FENSTERRAHMEN_Uf=3,6 W/(m².K)

0,0607,20ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,932,56vorh.

AF11_(320/80)_WA03_SW_V(30/30/0)_1x_UGAF
AF

Bestand

FENSTER_UG
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,80 70,300,700 2,402-FACHVERGLASUNG_Ug=2,4_g=0,70
0,76 29,70 3,60 FENSTERRAHMEN_Uf=3,6 W/(m².K)

0,0607,20ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,932,56vorh.

AF12_(300/200)_WA06_NO_V(0/50/0)_1x_EGAF
AF

Bestand

SCHIEBEFENSTER_HOLZ/ALU+IG
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

4,86 81,000,700 2,402-FACHVERGLASUNG_Ug=2,4_g=0,70
1,14 19,00 2,60 FENSTERRAHMEN_Uf=2,6 W/(m².K)

0,04012,60ABSTANDHALTER_psi=0,04

2,526,00vorh.

AF12_(300/200)_WA06_NO_V(0/70/0)_1x_EGAF
AF

Bestand

SCHIEBEFENSTER_HOLZ/ALU+IG
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

4,86 81,000,700 2,402-FACHVERGLASUNG_Ug=2,4_g=0,70
1,14 19,00 2,60 FENSTERRAHMEN_Uf=2,6 W/(m².K)

0,04012,60ABSTANDHALTER_psi=0,04

2,526,00vorh.

ArchiPHYSIK 17.0.58 - lizenziert für Dr. Roland Müller - Büro für Bauphysik 07.08.2020BPH_1



HALLENBAD_SCHWECHAT
Bauteilliste

43

AF12_(300/200)_WA06_NO_V(0/80/0)_1x_EGAF
AF

Bestand

SCHIEBEFENSTER_HOLZ/ALU+IG
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

4,86 81,000,700 2,402-FACHVERGLASUNG_Ug=2,4_g=0,70
1,14 19,00 2,60 FENSTERRAHMEN_Uf=2,6 W/(m².K)

0,04012,60ABSTANDHALTER_psi=0,04

2,526,00vorh.

AF12_(300/200)_WA06_SO_U_1x_EGAF
AF

Bestand

SCHIEBEFENSTER_HOLZ/ALU+IG
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

4,86 81,000,700 2,402-FACHVERGLASUNG_Ug=2,4_g=0,70
1,14 19,00 2,60 FENSTERRAHMEN_Uf=2,6 W/(m².K)

0,04012,60ABSTANDHALTER_psi=0,04

2,526,00vorh.

AF12_(320/200)_WA06_NW_U_2x_EGAF
AF

Bestand

SCHIEBEFENSTER_HOLZ/ALU+IG
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

5,22 81,600,700 2,402-FACHVERGLASUNG_Ug=2,4_g=0,70
1,18 18,40 2,60 FENSTERRAHMEN_Uf=2,6 W/(m².K)

0,04013,00ABSTANDHALTER_psi=0,04

2,526,40vorh.

AF12_(320/200)_WA06_SO_U_4x_EGAF
AF

Bestand

SCHIEBEFENSTER_HOLZ/ALU+IG
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

5,22 81,600,700 2,402-FACHVERGLASUNG_Ug=2,4_g=0,70
1,18 18,40 2,60 FENSTERRAHMEN_Uf=2,6 W/(m².K)

0,04013,00ABSTANDHALTER_psi=0,04

2,526,40vorh.
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AF13_(90/90)_D04AF
DF

Bestand

LICHTKUPPEL_BAR
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,27 70,000,400 2,70LK_WEMALUX_S_OPAL/OPAL_U=2,7_g=0,40
0,55 30,00 2,00 FENSTERRAHMEN_Uf=2,0 W/(m².K)

0,0405,46ABSTANDHALTER_psi=0,04

2,611,82vorh.

AF14_(185/100)_WA06_NW_U_1x_EGAF
AF

Bestand

FENSTER_ALU_+NT_PANEEL_HAUPTEINGANG
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,32 71,400,000 1,202-FACHVERGL.+PANEEL_Ug=1,2_g=0,0
0,53 28,60 3,60 FENSTERRAHMEN_Uf=3,6 W/(m².K)

0,0404,90ABSTANDHALTER_psi=0,04

1,991,85vorh.

AF15_(104/300)_WA06_NW_V(0/50/70)_1x_EGAF
FGu

Bestand

FENSTER_EG_HAUPTEINGANG
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,35 75,400,700 2,402-FACHVERGLASUNG_Ug=2,4_g=0,70
0,77 24,60 3,60 FENSTERRAHMEN_Uf=3,6 W/(m².K)

0,0407,28ABSTANDHALTER_psi=0,04

2,793,12vorh.

AF15_(185/170)_WA06_NW_U_1x_EGAF
AF

Bestand

FENSTER_EG_HAUPTEINGANG
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,48 78,700,700 2,402-FACHVERGLASUNG_Ug=2,4_g=0,70
0,67 21,30 3,60 FENSTERRAHMEN_Uf=3,6 W/(m².K)

0,0406,30ABSTANDHALTER_psi=0,04

2,743,15vorh.

ArchiPHYSIK 17.0.58 - lizenziert für Dr. Roland Müller - Büro für Bauphysik 07.08.2020BPH_1



HALLENBAD_SCHWECHAT
Bauteilliste

45

AF15_(185/270)_WA06_NW_V(0/0/70)_1x_EGAF
AF

Bestand

FENSTER_EG_HAUPTEINGANG
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

3,88 77,600,700 2,402-FACHVERGLASUNG_Ug=2,4_g=0,70
1,12 22,40 3,60 FENSTERRAHMEN_Uf=3,6 W/(m².K)

0,04013,10ABSTANDHALTER_psi=0,04

2,775,00vorh.

AF15_(50/300)_WA06_NW_V(0/50/70)_1x_EGAF
FGu

Bestand

FENSTER_EG_HOLZ/ALU+IG
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,56 37,300,700 2,402-FACHVERGLASUNG_Ug=2,4_g=0,70
0,94 62,70 3,60 FENSTERRAHMEN_Uf=3,6 W/(m².K)

0,04011,60ABSTANDHALTER_psi=0,04

3,461,50vorh.

AT01_(260/300)_WA03_NW_V(0/30/70)_1x_EGAT
TGu

Bestand

TÜR_EG_HAUPTEINGANG
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

6,48 83,100,700 2,402-FACHVERGLASUNG_Ug=2,4_g=0,70
1,32 16,90 3,60 FENSTERRAHMEN_Uf=3,6 W/(m².K)

0,04010,20ABSTANDHALTER_psi=0,04

2,667,80vorh.

AT05_(70/200)_WA08_NW_U_1x_EGAT
AT

Bestand

EINGANGSTÜR_BLECH_ZUBAU
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,40 100,00 5,80 FENSTERRAHMEN_Uf=5,8 W/(m².K)

5,801,40vorh.
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AT06_(100/280)_WA10_NO_V(0/80/0)_1x_EGAT
AT

Bestand

TÜR_ZUBAU
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,28 45,700,650 2,002-FACHVERGLASUNG_Ug=2,0_g=0,65
1,52 54,30 2,00 FENSTERRAHMEN_Uf=2,0 W/(m².K)

0,0606,40ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,142,80vorh.

AT06_(80/225)_WA10_SO_U_1x_EGAT
AT

Bestand

TÜR_ZUBAU
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,81 45,000,650 2,002-FACHVERGLASUNG_Ug=2,0_g=0,65
0,99 55,00 2,00 FENSTERRAHMEN_Uf=2,0 W/(m².K)

0,0603,60ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,121,80vorh.

AT06_(90/290)_WA08_NW_U_1x_EGAT
AT

Bestand

TÜR_ZUBAU
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,12 42,900,650 2,002-FACHVERGLASUNG_Ug=2,0_g=0,65
1,49 57,10 2,00 FENSTERRAHMEN_Uf=2,0 W/(m².K)

0,0606,00ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,142,61vorh.

AT06_(90/290)_WA08_NW_V(0/45/0)_1x_EGAT
AT

Bestand

TÜR_ZUBAU
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,12 42,900,650 2,002-FACHVERGLASUNG_Ug=2,0_g=0,65
1,49 57,10 2,00 FENSTERRAHMEN_Uf=2,0 W/(m².K)

0,0606,00ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,142,61vorh.
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AT11_(100/200)_WA03_NO_V(0/40/0)_1x_UGAT
AT

Bestand

TÜR_UG
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,36 68,000,700 2,402-FACHVERGLASUNG_Ug=2,4_g=0,70
0,64 32,00 3,60 FENSTERRAHMEN_Uf=3,6 W/(m².K)

0,0605,00ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,932,00vorh.

AT11_(90/285)_WA03_NW_V(35/45/0)_1x_UGAT
AT

Bestand

TÜR_UG
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,79 69,600,700 2,402-FACHVERGLASUNG_Ug=2,4_g=0,70
0,78 30,40 3,60 FENSTERRAHMEN_Uf=3,6 W/(m².K)

0,0606,50ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,922,57vorh.

AT14_(90/200)_WA01_NO_V(0/35/0)_1x_EGAT
AT

Bestand

EINGANGSTÜR_ZUBAU
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,08 60,000,650 2,002-FACHVERGLASUNG_Ug=2,0_g=0,65
0,72 40,00 2,00 FENSTERRAHMEN_Uf=2,0 W/(m².K)

0,0603,80ABSTANDHALTER_psi=0,06

2,131,80vorh.

AT15_(325/125)_WA03_SO_U_1x_UGAT
AT

Bestand

NOTAUSGANG_BLECH
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

4,06 100,00 5,80 FENSTERRAHMEN_Uf=5,8 W/(m².K)

5,804,06vorh.

A-I, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2007)_Pkt.4.3.2_ab 1976_NÖ
AUSSENDWAND_SW_EGAW01

Awh

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 BESTANDSKONSTRUKTION 0,3000 0,213 1,408

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,668
0,260

0,600U =
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A-I, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2007)_Pkt.4.3.2_ab 1976_NÖ
AUSSENWAND_NO_EGAW01

Awh

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 BESTANDSKONSTRUKTION 0,3000 0,213 1,408

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,668
0,260

0,600U =

A-I, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2007)_Pkt.4.3.2_ab 1976_NÖ
AUSSENWAND_NW_EGAW01

Awh

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 BESTANDSKONSTRUKTION 0,3000 0,213 1,408

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,668
0,260

0,600U =

A-I, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2007)_Pkt.4.3.2_ab 1976_NÖ
AUSSENWAND_SO_EGAW01

Awh

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 BESTANDSKONSTRUKTION 0,3000 0,213 1,408

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,668
0,260

0,600U =

A-I, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2007)_Pkt.4.3.2_ab 1976_NÖ
AUSSENWAND_ERDBERÜHRT_UGAW02

EW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 BESTANDSKONSTRUKTION 0,3000 0,195 1,538

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,668
0,130

0,600U =

A-I, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2007)_Pkt.4.3.2_ab 1976_NÖ
AUSSENDWAND_SOCKELBEREICH_NO_EGAW03

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 BESTANDSKONSTRUKTION 0,3000 0,200 1,496

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,666
0,170

0,600U =
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A-I, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2007)_Pkt.4.3.2_ab 1976_NÖ
AUSSENDWAND_SOCKELBEREICH_NW_EGAW03

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 BESTANDSKONSTRUKTION 0,3000 0,200 1,496

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,666
0,170

0,600U =

A-I, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2007)_Pkt.4.3.2_ab 1976_NÖ
AUSSENDWAND_SOCKELBEREICH_SO_EGAW03

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 BESTANDSKONSTRUKTION 0,3000 0,200 1,496

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,666
0,170

0,600U =

A-I, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2007)_Pkt.4.3.2_ab 1976_NÖ
AUSSENDWAND_SOCKELBEREICH_SW_EGAW03

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 BESTANDSKONSTRUKTION 0,3000 0,200 1,496

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,666
0,170

0,600U =

A-I, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2007)_Pkt.4.3.2_ab 1976_NÖ
AUSSENWAND_ERDBERÜHRT_UGAW04

EW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 BESTANDSKONSTRUKTION 0,3000 0,195 1,538

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,668
0,130

0,600U =

A-I, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2007)_Pkt.4.3.2_ab 1976_NÖ
AUSSENWAND_ERDBERÜHRT_UGAW05

EW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 BESTANDSKONSTRUKTION 0,3000 0,195 1,538

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,668
0,130

0,600U =
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A-I, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2007)_Pkt.4.3.2_ab 1976_NÖ
AUSSENDWAND_ZWISCHEN_FENSTER_NO_EGAW06

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 BESTANDSKONSTRUKTION 0,3000 0,200 1,496

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,666
0,170

0,600U =

A-I, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2007)_Pkt.4.3.2_ab 1976_NÖ
AUSSENDWAND_ZWISCHEN_FENSTER_NW_EGAW06

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 BESTANDSKONSTRUKTION 0,3000 0,200 1,496

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,666
0,170

0,600U =

A-I, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2007)_Pkt.4.3.2_ab 1976_NÖ
AUSSENDWAND_ZWISCHEN_FENSTER_SO_EGAW06

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 BESTANDSKONSTRUKTION 0,3000 0,200 1,496

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,666
0,170

0,600U =

A-I, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2007)_Pkt.4.3.2_ab 1976_NÖ
AUSSENDWAND_ZWISCHEN_FENSTER_SW_EGAW06

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 BESTANDSKONSTRUKTION 0,3000 0,200 1,496

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,666
0,170

0,600U =

A-I, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2007)_Pkt.4.3.2_ab 1976_NÖ
AUSSENDWAND_NO_EGAW07

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 BESTANDSKONSTRUKTION 0,3000 0,200 1,496

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,666
0,170

0,600U =

ArchiPHYSIK 17.0.58 - lizenziert für Dr. Roland Müller - Büro für Bauphysik 07.08.2020BPH_1



HALLENBAD_SCHWECHAT
Bauteilliste

51

A-I, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2007)_Pkt.4.3.2_ab 1976_NÖ
AUSSENDWAND_NW_EGAW07

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 BESTANDSKONSTRUKTION 0,3000 0,200 1,496

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,666
0,170

0,600U =

A-I, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2007)_Pkt.4.3.2_ab 1976_NÖ
AUSSENDWAND_SO_EGAW07

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 BESTANDSKONSTRUKTION 0,3000 0,200 1,496

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,666
0,170

0,600U =

A-I, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2007)_Pkt.4.3.2_ab 1976_NÖ
AUSSENDWAND_SW_EGAW07

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 BESTANDSKONSTRUKTION 0,3000 0,200 1,496

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,666
0,170

0,600U =

A-I, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2019)_Pkt.4.3.2_ab 1988_NÖ
AUSSENDWAND_TECHNIK_NOAW08

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 BESTANDSKONSTRUKTION 0,3000 0,164 1,829

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,999
0,170

0,500U =

A-I, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2019)_Pkt.4.3.2_ab 1988_NÖ
AUSSENDWAND_TECHNIK_NWAW08

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 BESTANDSKONSTRUKTION 0,3000 0,164 1,829

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,999
0,170

0,500U =
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A-I, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2019)_Pkt.4.3.2_ab 1988_NÖ
AUSSENDWAND_TECHNIK_SOAW08

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 BESTANDSKONSTRUKTION 0,3000 0,164 1,829

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,999
0,170

0,500U =

A-I, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2019)_Pkt.4.3.2_ab 1988_NÖ
AUSSENDWAND_TECHNIK_SWAW08

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 BESTANDSKONSTRUKTION 0,3000 0,164 1,829

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,999
0,170

0,500U =

A-I, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2019)_Pkt.4.3.2_ab 1988_NÖ
AUSSENDWAND_TECHNIK_NOAW09

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 BESTANDSKONSTRUKTION 0,3000 0,164 1,829

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,999
0,170

0,500U =

A-I, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2019)_Pkt.4.3.2_ab 1988_NÖ
AUSSENDWAND_TECHNIK_NWAW09

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 BESTANDSKONSTRUKTION 0,3000 0,164 1,829

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,999
0,170

0,500U =

A-I, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2019)_Pkt.4.3.2_ab 1988_NÖ
AUSSENDWAND_TECHNIK_SOAW09

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 BESTANDSKONSTRUKTION 0,3000 0,164 1,829

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,999
0,170

0,500U =
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A-I, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2019)_Pkt.4.3.2_ab 1988_NÖ
AUSSENDWAND_TECHNIK_SWAW09

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 BESTANDSKONSTRUKTION 0,3000 0,164 1,829

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,999
0,170

0,500U =

A-I, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2019)_Pkt.4.3.2_ab 1988_NÖ
AUSSENDWAND_BAR_NOAW10

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 BESTANDSKONSTRUKTION 0,3000 0,164 1,829

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,999
0,170

0,500U =

A-I, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2019)_Pkt.4.3.2_ab 1988_NÖ
AUSSENDWAND_BAR_NWAW10

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 BESTANDSKONSTRUKTION 0,3000 0,164 1,829

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,999
0,170

0,500U =

A-I, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2019)_Pkt.4.3.2_ab 1988_NÖ
AUSSENDWAND_BAR_SOAW10

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 BESTANDSKONSTRUKTION 0,3000 0,164 1,829

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,999
0,170

0,500U =

A-I, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2019)_Pkt.4.3.2_ab 1988_NÖ
AUSSENDWAND_BAR_SWAW10

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 BESTANDSKONSTRUKTION 0,3000 0,164 1,829

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,999
0,170

0,500U =
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A-I, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2007)_Pkt.4.3.2_ab 1976_NÖ
AUSSENDWAND_HALLENBAD_SO_EGAW14

AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 BESTANDSKONSTRUKTION 0,3000 0,200 1,496

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,666
0,170

0,600U =

O-U, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2007)_Pkt.4.3.2_ab 1976_NÖ
DACH_ÜBER_GARDEROBE_EG_BESTANDD01

AD

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 BESTANDSKONSTRUKTION 0,3000 0,110 2,715

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

2,855
0,140

0,350U =

O-U, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2007)_Pkt.4.3.2_ab 1976_NÖ
DACH_ÜBER_HALLE_EG_BESTANDD02

AD

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 BESTANDSKONSTRUKTION 0,3000 0,110 2,717•

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

2,857
0,140

0,350U =

O-U, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2019)_Pkt.4.3.2_ab 1988_NÖ
DACH_ÜBER_TECHNIK_BESTANDD03

AD

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 BESTANDSKONSTRUKTION 0,3000 0,077 3,861

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

4,001
0,140

0,250U =

O-U, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2019)_Pkt.4.3.2_ab 1988_NÖ
DACH_ÜBER_BAR_BESTANDD04

AD

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 BESTANDSKONSTRUKTION 0,3000 0,077 3,861

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

4,001
0,140

0,250U =
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O-U, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2007)_Pkt.4.3.2_ab 1976_NÖ
DACH_ÜBER_UG_EINGANGSBEREICHD05

AD

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 BESTANDSKONSTRUKTION 0,2500 0,064 3,864

0,2500 RT =
Wärmeübergangswiderstände

4,004
0,140

0,250U =

U-O, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2007)_Pkt.4.3.2_ab 1976_NÖ
FUSSBODEN_GARDEROBE_UG_ERDBERÜHRTFB01

EB

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 BESTANDSKONSTRUKTION 0,3000 0,185 1,615

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,785
0,170

0,560U =

U-O, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2007)_Pkt.4.3.2_ab 1976_NÖ
FUSSBODEN_TAUCHBECKEN_UG_ERDBERÜHRTFB02

EB

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 BESTANDSKONSTRUKTION 0,3000 0,185 1,615

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,785
0,170

0,560U =

U-O, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2007)_Pkt.4.3.2_ab 1976_NÖ
FUSSBODEN_GANG_UG_ERDBERÜHRTFB03

EB

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 BSTANDSKONSTRUKTION 0,3000 0,185 1,615

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,785
0,170

0,560U =

U-O, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2007)_Pkt.4.3.2_ab 1976_NÖ
FUSSBODEN_SCHWIMMERBECKEN_ERDBERÜHRTFB04

EB

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 BESTANDSKONSTRUKTION 0,3000 0,185 1,615

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,785
0,170

0,560U =
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U-O, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2007)_Pkt.4.3.2_ab 1976_NÖ
FUSSBODEN_NICHTSCHWIMMERBECKEN_ERDB.FB05

EB

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 BESTANDSKONSTRUKTION 0,3000 0,185 1,615

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,785
0,170

0,560U =

U-O, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2019)_Pkt.4.3.2_ab 1988_NÖ
FUSSBODEN_TECHNIK_ERDBERÜHRTFB06

EB

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 BESTANDSKONSTRUKTION 0,3000 0,238 1,258

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,428
0,170

0,700U =

U-O, U-Wert_Default_OIB Leitfaden (2019)_Pkt.4.3.2_ab 1988_NÖ
FUSSBODEN_ÜBER_KELLERFB07

DGK

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 BESTANDSKONSTRUKTION 0,3000 0,275 1,088

0,3000 RT =
Wärmeübergangswiderstände

1,428
0,340

0,700U =
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