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BEZEICHNUNG KIGA Schroedlgasse 3 Einr.

Gebaude(-teil) Kindergarten Zubau

Nutzungsprofil Kindergarten und Pflichtschulen
| Strale Schradigasse 3
PLZ/Ort 2320 Schwechat
‘ Grundsticksnr.

; z-Heizwirmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen
erden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,

cksichtiqung allfalliger Ertrage aus Wameriickgewinnung, zu halten.

Warmwasserwirmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie als
ner Defaultwert festgelegt.

n Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Heiz- und

warmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems beriicksichtigt,

inshesondere die Verluste der Wammebereitstellung, der Warmeverteilung, der

herung und der Wérmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie.

bedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Réumen abgeflhrt werden

ter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht nutzbaren

ren Gewlinnen.

Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfallige Energiebedarf zur

argestelit.

energiebedarf werden zusatzlich zum Kohlbedarf die Verluste des

und der K&ltebereitstellung berticksichtigt.

w

gelten unter der Annahme eines normiert

Energieausweis fur Nicht-Wohngebaude
OB osronseiiscas

ENISTITUT FLIR AAUTECHMIE

Baujahr

Letzte Veranderung
Katastralgemeinde Schwechat
KG-Nr. 05220
Seenthe 161 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, STANDORT-PRIMARENERGIEBEDARF,
STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

HWEBRef,SK PEBsK CO2sk fGee

A+

BelEB: Der Beleuchtung: gicbedarf st als flachenbezagener Defaultwert festgelegt
und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als fiachenbezogensr Defaultwert festgslegt und
entspricht der Halfte der mittieren innenren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzich zum Heizenergiebedarf den
Haushaltsstrombedarf, abzaglich allfalliger Endenergieertrage und zuziiglich eines dafiir
notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebadarf entspricht jener Energiemendge,
die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

foer: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf
und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der Primarenergiebedarf ist der Endenerglebedarf einschlieflich der Verluste in
allen Vorketten. Dar Primarenergiebedarf weist elnen emeusrbaren (PEBem.) und einen
nicht emeuerbaren (PEBnem.) Anteil auf.

€Oz Gesamte den Endenergiebedarf zuzurechnende Kohlendioxidemissionen,
‘einschlieflich jener fr Vorketten,

Innenverhalt Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfldche an.

fﬁusweks entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 L Energiesinsparung und Warmeschutz® des Osterreichischen Instituts far Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
dio 1 die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden und des Energieauswais-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraumn fur die Kenversionsfaktoren fur Primarenergie
(demissionen ist 2004 - 2008 (Strom: 2009 - 2013), und es wurden tbliche Allokationsregeln unterstellt.

SIK 13.0.50 - lizenziert fur kppk ZT GmbH

WS 09.05.2016




Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude

OiB ASTERREICHISCIES OIB-Richtlinie &
R e Ausgabe Marz 2015

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 391,10 m*  charakteristische Lange 1,38 m mittlerer U-Wert 0,253 Wim2K
Bezugsflache 312,88 m?  Klimaregion N LEK+-Wert 22,40
Brutto-Volumen 1.642,62 m? Heiztage 215 d Art der Luftung Fensterliiftung
Gebaude-Hiillflache 1.18857m*  Heizgradtage 3450Kd  Bauweise mittelschwere
Kompaktheit (A/V) 0,721/m  Norm-AuRentemperatur -126°C  Soll-Innentemperatur 20 °C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima) Kindergarten Zubau

Referenz-Heizwarmebedarf erfiillt 71,02 kWhim*a = HWBrerrk 48,99  kWhimza
Auleninduzierter Kiihlbedarf erfiillt 1,00 kWhimta = KB*mk 000 kWhimta
End-/Lieferenergiebedarf erfiillt 151,81 kWh/m?a = E/LEBrk 110,21 kwh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor erfiillt 0,900 > faee 0,647
Erneuerbarer Anteil erfiillt
WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)
| Referenz-Heizwarmebedarf 17.972 kwhia ' HWBRet s« 4595 kWhimea
~ Heizwarmebedarf 17.972  kWh/a i HWBs« 4595  kWhima
Warmwasserwarmebedarf 3.682 kWh/a WWWB 942  kWhima
Heizenergiebedarf 24.626 KkWhia HEBsx - 6296 kWh/m?a
 Energieaufwandszahl Heizen Sl 1,14
Kihlbedarf 8.997 KkWhia KBsx 2301 kWhim®a
( 0 KkWhia KEBs« 000  KWhima
=nergieaufwandszahl Kihlen ! iz 0,00
Befeuchtungsenergiebedarf 0 kWhia BefEBs«k 0,00 kWhim?a
_‘Ieuchtungsenergiebedarf 9.699 KWhia BelEB 2480 kWh/m?a
9.636 kWh/a BSB 2464 KWhimea
43961 kWhia EEBs« 1240 kWh/mza
43,227 kWh/a PEBs« 110,52 kWhim?a
arenergiebedarf nicht erneuerbar 25726 kWhia PEBh.ern. sk 65,78 kWhim?a
Primarenergiebedarf emeuerbar 17.501 kWhia PEBai s« 4475  KkWhim?a
endioxidemissionen {optional) 5779 kgla CO2sk 14,78 kg/m?a
mtenergieeffizienz-Faktor ; foee 0,649
0 kWhia PVewport sk 0,00 kWh/mea
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