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SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKT OR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWBg, ¢ Der Referenz-Hei bedarf ist jene Wirmemenge, die in den Rdumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtempera-
tur, ohne Berticksichtigung allflliger Ertrige aus Warmeriickgewinnung, zu halten.
WWWB: Der Warmwasserwirmebedarf ist in Abhzngigkeit der Gebiudekategorie
als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zustzlich zum Heiz- und Warmwasser-
warmebedarf die Verluste des gebsudetechnischen Systems berlicksichtigt, dazu
zéhlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung, der
Warmespeicherung und der Wirmeabgabe sowie allfélliger Hilfsenergie.

KB: Der KilhIbedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Riumen abgefiihrt
werden muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfallige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kiihlenergiebedarf werden zusitzlich zum Kiihlbedarf die Verluste des
KiihIsystems und der Kaltebereitstellung berticksichtigt.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von Energie-
kennzahlen.

BelEB: Der Beleuchtung: giebedarf ist als flichenbezogener Defaultwert fest-
gelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den jJah

gieeffizienz von Geb.

HWBg.¢ s PEBgy

fGEE. SK

A++

Cozeq.SK

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Hélfte der mittleren inneren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusstzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
allfélligen Betriebsstrombedarf, Kiihlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
abziiglich allfélliger Endenergieertrage und zuzilglich eines dafiir notwendigen Hilfs-
energiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die eingekauft
werden muss (Lieferenergiebedarf).

foge: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abzuiglich allfilliger Endenergieertrige und zuziiglich des daftir
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primérenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieRlich der Verluste
in allen Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB,,) und
einen nicht erneuerbaren (PEB,, ) Anteil auf.

€O,eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden dquivalenten Kohlendi-
oxidemissionen (Treibhausgase), einschlieRlich jener fiir Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebsudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fiir Meteorologie
und Geodynamik fiir die Jahre 1978 bis 2007 gegentiber der Vorfassung aktualisiert.

bedarf pro Quad beheizter Brutto-Grundfliche an.

,.EnergieeinSparung.und Warmeschutz* des Osterreichischen Instituts fir Bautechnik in l.Jmsetzung der Richtlinie 2010/31/EU vom
bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum fur die Konversionsfaktoren
gie und Kohlendioxid i ist fir Strom: 2013-09 - 2018-08, und es wurden ubliche Allokationsregeln unterstellt.
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GEBAUDEKENNDATEN EA-Art:
Brutto-Grundfliche (BGF) 7110,6 m? Heiztage 229d Art der Luftung RLT Anlage
Bezugsfliche (BF) 5688,5 m? Heizgradtage 3694 Kd Solarthermie - m?
Brutto-Volumen (Vg) 30985,8 m* Klimaregion N Photovoltaik - kWp
Gebéaude-Hiillfliche (A) 12303,3m* Norm-AuRentemperatur -12,7 °C Stromspeicher - kWh
Kompaktheit (A/V) 0,401/m Soll-Innentemperatur 22,0 °C WW-WB-System (primr) Strom direkt
charakteristische Linge (£.) 2,52 m mittlerer U-Wert 0,240 W/m?K WW-WB-System (sekundir, opt.) kombiniert
Teil-BGF - m? LEK -Wert 15,82 RH-WB-System (primér) Warmepumpe
Teil-BF -m? Bauweise schwere RH-WB-System (sekundir, opt.) Warmepumpe
Teil-Vg -m? Kiltebereitstellungs-System Nur-Luft-Anl.
WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima) e L
Ergebnisse Anforderungen
Referenz-Heizwirmebedarf HWBRetrk = 33,2 kwh/m?a entspricht HWBRefRrK,zul = 50,9 kWh/m?a
Heizwirmebedarf HWBRgg = 22,9 kWh/m?a
AuReninduzierter Kiihlbedarf KB*Rk 0,3 kWh/m?a entspricht KB*Rk.zul = 1,0 kWh/m?a
Endenergiebedarf EEBgg= 46,4 kWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor foeeRK= 0,47 entspricht fGEERK,2ul = 0,75
Erneuerbarer Anteil - entspricht Punkt5.2.3a,b,c

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwirmebedarf Qh,Refisk = 272376 kWh/a HWBgetsk= 38,3 kWh/m?a
Heizwirmebedarf Qhsk = 194 680 kWh/a HWBsk= 27,4 kWh/m?a
Warmwasserwirmebedarf Qw= 19128 kWh/a WWWB = 2,7 kWh/mZa
Heizenergiebedarf QHeB,sk = 172007 kWh/a HEBsk= 24,20 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Warmwasser eawzww= 1,27
Energieaufwandszahl Raumheizung eawzrH= 0,54
Energieaufwandszahl Heizen €AWZH = 0,59
Betriebsstrombedarf Qpsg= 14949 kWh/a BSB = 2,1 kWh/m?a
Kiihlbedarf Qgask = 56726 kWh/a KBsi = 8,0 kWh/m?a
Kiihlenergiebedarf Qe sk = 46 234 kWh/a KEBsk = 6,5 kWh/m?2a
Energieaufwandszahl Kithlen eawzk= 0,82
Befeuchtungsenergiebedarf QpefeB sk = 641 kWh/a BefEBsy = 0,1 kWh/m?a
Beleuchtungsenerergiebedarf Qgelts = 105 643 kWh/a BelEB = 14,9 kWh/m?a
Endenergiebedarf Qees sk = 338834 kWh/a EEBsx= 47,7 kWh/m?a
Primérenergiebedarf Qpep,sk= 552299 kWh/a PEBsk= 77,7 kWh/m?a
Primarenergiebedarf nicht erneuerbar QpEBnern.sk = 345610 kwh/a PEBnem.sk= 48,6 kWh/m?a
Primérenergiebedarf erneuerbar QpEBern. sk = 206 689 kWh/a PEBem,sk= 29,1 kWh/m?a
squivalente Kohlendioxidemissionen Qcozeqsk = 76915 kg/a COgzeqsk= 10,8 kg/m2a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor forrsk= 046
Photovoltaik-Export QpvEsk = 0 kWh/a PVEexporT;sk = 0,0 kWh/m2a
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